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MU-TC 160
MU-TC 200

TC 160/C
TC 160/R

TA-TC 160

MU-TC 160

TC 160/R

TC 200/R
TA-TC 160
TA-TC 200
MU-TC 160
MU-TC 200

TC 200/R
TA-TC 160
TA-TC 200
MU-TC 160
MU-TC 200

TC 160/R

TA-TC 160

MU-TC 160

TC 160/R

TA-TC 160

MU-TC 160

TC 160/C
TC 160/R
TC 200/C
TC 200/RTC 200/R

FUTURFLEX 160 ROLLOS
FUTURFLEX 160 BARRAS
FUTURFLEX 200 ROLLOS
FUTURFLEX 200 ROLLOS

1xØ160
2xØ200

(T)
0,70 1 0,40 1

1xØ160
2xØ200

(1P)
0,50 1 0,40 1

7xØ200
8xØ200
9xØ200 0,65 1,20 0,75 2

(3P)

7xØ160
8xØ160
9xØ160 0,50 1,10 0,65 2

(3P)

6xØ200 0,65 0,95 0,55 2(2P)

6xØ160 0,50 0,90 0,50 2(2P)

5xØ200 0,65 0,85 0,45 2(T)

5xØ160 0,50 0,80 0,40 2(T)

4xØ200 0,45 0,95 0,55 1(2P)

4xØ160 0,35 0,90 0,50 1(2P)

3xØ200 0,45 0,85 0,45 1(T)

3xØ160 0,35 0,80 0,40 1(T)

2xØ200 0,45 0,75 0,35 1(1P)

2xØ160 0,35 0,70 0,30 1(1P)

1xØ160
2xØ200

(T)
0,70 1 0,40

1xØ160
2xØ200

(1P)
0,50 1 0,40

7xØ200
8xØ200
9xØ200 0,65 1,30 0,75

(3P)

7xØ160
8xØ160
9xØ160 0,50 1,20 0,65

(3P)

6xØ200 0,65 1,05 0,55(2P)

6xØ160 0,50 1,00 0,50(2P)

5xØ200 0,65 0,95 0,45(T)

5xØ160 0,50 0,90 0,40(T)

4xØ200 0,45 1,05 0,55(2P)

4xØ160 0,35 1,00 0,50(2P)

3xØ200 0,45 0,95 0,45(T)

3xØ160 0,35 0,90 0,40(T)

2xØ200 0,45 0,85 0,35(1P)

2xØ160 0,35 0,80 0,30(1P)

Nº Tubos A(m) H(m)Perfil h(m)Nº Tubos A(m) H(m)Perfil h(m) Cinta

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

TUBOS DE PLÁSTICOASIENTO HORMIGÓN H125

h

A

H

0.
10

0.
05

PAVIMENTO

FIRME

0.
30

RELLENO ZANJA
Hormigón H125
Todo-uno o Zahorras

TUBOS DE PLÁSTICOASIENTO HORMIGÓN H125

h

A

H

0.
10

0.
05

PAVIMENTO

FIRME

0.
30

RELLENO ZANJA
Hormigón H125
Todo-uno o Zahorras

TUBOS DE PLÁSTICOTUBO CABLE CONTROL

h

A

H

0.
10

0.
05

PAVIMENTO

FIRME

0.
30

RELLENO ZANJA
Hormigón H125
Todo-uno o Zahorras

TUBOS DE PLÁSTICOASIENTO HORMIGÓN H125

h

A

H

0.
10

0.
05

PAVIMENTO

FIRME

0.15

RELLENO ZANJA
Tierra. Arena. Todo-uno o 
Zahorras

TUBOS DE PLÁSTICOASIENTO HORMIGÓN H125

h

A

H

0.
10

0.
05

PAVIMENTO

FIRME

RELLENO ZANJA

TUBOS DE PLÁSTICOTUBO CABLE CONTROL

h

A

H

0.
10

0.
05

PAVIMENTO

FIRME

RELLENO ZANJA

0.15

0.15

0.
10

0.
10

0.
10

CINTA SEÑALIZACIÓN

CINTA SEÑALIZACIÓN

CINTA SEÑALIZACIÓN

Tierra. Arena. Todo-uno o 
Zahorras

Tierra. Arena. Todo-uno o 
Zahorras

ASIENTO ARENA

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

H

A

h

(*) Con cables aislados 0,6/1 kV y 12/20 kV se empleará tubo 160mm Ø. Con cables aislados 18/30 kV se empleará tubo de 200mm Ø. (**) Las imagenes no están a escala. Se indican las dimensiones de las distintas capas y elementos.
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SECCIÓN A - A SECCIÒN  B - B

0.60
0.76

1.00
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35

1.16

1.
16

PIEZA "C"
PLANTA

0.
82

0.
51

8
0.

60

0.05 0.03 1.00 0.03 0.05

PLANTA
PIEZA "E.T."

1.16
0.

65
1.16

1.
16

PLANTA
PIEZAS "E.1" Y "E.2"

SECCIÓN C - C

0.
17

0.035

0.10

0.035

1.00

0.035 0.035

0.
010.
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20

PIEZA "C"

PIEZA "E1"

PIEZA "E2"

PIEZA "E.T."

MODO DE MONTAJE

C C

BBAA

EN124  B125

EN-1 24 D 004

D400

MODELO                             LONG.EXT.        ALTURA       LONG.                   PASO 
MARCO AxA            H             TAPA BxB             LIBRE   PxP            CLASE

TAEI-M1T1                580 x 440          65      550 x 410          470 x 335          B-125

MODELO                            LONG.EXT.         ALTURA       LONG.                 PASO 
MARCO AxA            H            TAPA BxB            LIBRE   PxP                 CLASE

TAEI-M2T2                695 x 695        65      665 x 665          590 x 590             B-125

MODELO                           LONG.EXT.        ALTURA       LONG.                   PASO
MARCO ØA            H             TAPA ØB             LIBRE   ØP            CLASE

TAEI-M3T3                   Ø850           100           Ø650                 Ø610              D-400

Código Designación PREFABRICADOS
LIZAUR

ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, S.A.

POSTES NERVIÓN

5020400

5020401

5020402

5020403

5020404

AP-400x540

C-350x1000

E1-100x1000

E2-200x1000

ET-600x1000

C-350x1000

E1-100x1000

E2-200x1000

ET-600x1000

C-350x1000

E1-100x1000

E2-200x1000

ET-600x1000

AP-400x540

C

E1

E2

ET

AP

Código Designación FUNDICIONES
PALACIOS

FUNDICIONES
FERNANDEZ

FUNOSA
(COFUNCO)

FUNDICIONES DÚCTIL
BENITO

5020417
5020418
5020419
5020409
5020410
5020411

MARCO-M1
MARCO-M2
MARCO-M3

TAPA-T1
TAPA-T2
TAPA-T3

M1
M2
M3
T1
T2
T3

1001
1002
1003

1001 T
1002 T
1003 T

3116 M1
3119 M2
1120 M3
3116 T1
3119 T2
1120 T3

TH 58.IB
TH 70.IB
T 2065.IB
TH 58.IB-T
TH 70.IB-T
T 2065.IB-T

Ø Exterior Dimendiones Testigo

Tubo (mm) Ø (mm) L (mm)

160 114 300
200 143 400L

Ø

El Técnico Director de Obra CERTIFICARA que la canalización se ha ejecutado según las especificaciones y criterios marcados por IBERDROLA DISTRIIBUCIÓN
ELECTRICA S.A., que se ha comprobado la limpieza interior de los tubos, asegurando que no haya cantos vivos o aristas que pudieran dañar los cables durante el
tendido,  y que los tubos están adecuadamente alineados y sin taponamientos o aplastamientos, para lo cual se hará pasar por el interior de los tubos un testigo
calibrado del tipo y las dimensiones indicadas.

0.10
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