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1. INTRODUCCIÓN 

Como dato de partida de los servicios existentes en la zona de actuación se ha tomado la 

información suministrada por la empresa INKOLAN y por el Ayuntamiento de Bilbao. 

Todo ello ha sido cotejado posteriormente mediante visitas a campo y toma de datos de 

topografía. 

A su vez se han mantenido conversaciones con las diferentes organismos y compañías 

propietarias de las redes de los servicios afectados en la zona con objeto de saber datos 

sobre el trazado de sus instalaciones (diámetros, profundidades, nº de tubos...) y 

consensuar las soluciones a los desvíos. 

Los organismos y compañías a los que se ha comunicado la realización del presente 

Proyecto y a los que se ha solicitado información relativa a las redes de su competencia 

son las siguientes: 

• Ayuntamiento de Bilbao 

• Iberdrola 

• Euskaltel 

• Telefónica 

• Cimubisa  

Se explican a continuación las afecciones de los servicios existentes. 
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2. AFECCIONES A LOS SERVICIOS EXISTENTES 

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

• Abastecimiento: 

Paseo de los Caños 

En el Paseo de los Caños resulta afectada la conducción de abastecimiento de 150 mm de 

FD debido a la implantación de la nueva parada y ascensor.  

De forma previa a su afección se repone mediante 77 m de nueva conducción por la planta 

del paseo desviado. Se repone asimismo la boca de riego afectada. 

• Pluviales 

Paseo de los Caños 

En paralelo a la conducción de abastecimiento mencionada discurre la red de pluviales del 

paseo, consistente en tubo de 400 mm de PVC. En la zona de la nueva parada esta se ve 

afectada.  

De forma previa a su afección se repone mediante canalización similar bajo el nuevo paseo 

desviado. Se reponen asimismo las arquetas necesarias, canaleta de recogida y sumideros.  

Avenida Miraflores 

En la Avenida Miraflores discurre actualmente una conducción de pluviales por la estrecha 

acera de hormigón anexa al muro de mampostería. Por dicha acera pasan actualmente los 

siguientes servicios: Media Tensión de Iberdrola, situada más cercana a la calzada. A 

continuación pluviales, de 315 mm de PVC y finalmente alumbrado junto al muro. Estos 

servicios se ven afectados por la ejecución del estribo de la pasarela. 

La red de pluviales se desviará por calzada de forma previa a su afección, mediante tubos 

del mismo diámetro y material.  

• Alumbrado: 

Paseo de los Caños 

En paralelo a las conducciones de abastecimiento y pluviales municipales mencionadas 

discurre la red de alumbrado del paseo.  

A lo largo de la zona de afección en el paseo hay actualmente 4 farolas. Se trata de farolas 

formadas por luminaria tipo Albany y columna modelo Puente Euskalduna. Estas se 

desmontarán al inicio de las obras y trasladarán a almacén municipal, para su posterior 

reposición al final.  
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La canalización actual consiste en prisma de 2 tubos de diámetro 110 mm y arquetas de 

400 x 400x 700 mm. Esta se repondrá mediante canalización similar bajo el nuevo paseo 

desviado.  

Avenida Miraflores 

El alumbrado de la Avenida Miraflores en la estrecha acera de hormigón donde desembarca 

la pasarela proyectada consiste en farolas formadas por báculos y luminarias típicos de 

carretera, con cable aéreo. Los báculos se ubican junto al peto escalonado.  

El nuevo estribo de la pasarela afecta a una de las farolas. Esta se repondrá, colocándose 

fuera del estribo, lo más cercana posible a su ubicación actual.  

 



 
 
 
Recuperación del entorno Basurto-Hospital- Avda. Montevideo. 

 

 

21968-STC-ANE-008-Servicios 
Afectados_ V02_B.doc 

Anejo nº 8 –Servicios 
Afectados  4 

 

 

• Fibra óptica-CIMUBISA:  

Avenida Montevideo 

No se producen afecciones a la red de fibra óptica municipal.  

IBERDROLA 

Debido a la ejecución del estribo de la pasarela, se deberá realizar el desvío de las líneas 

subterráneas de Media Tensión que discurren actualmente bajo la estrecha acera de 

hormigón. Se trata de la LSMT LARRASKITU-ENCARNACION CTO-14 y LSMT LARRASKITU-

MIRAFLORES CTO-15.  

Por ello se procede a la apertura del expediente Nº 9042377520, para atender la 

solicitud de los desvíos debido a dicha afección. 

Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes 

trabajos clasificados en:  

Trabajos a realizar por el contratista: 

• Construcción de una nueva canalización compuesta con 4 tubos de 160 mm bajo la 

normativa Iberdrola, desde el punto de Entronque “A” hasta el Punto de Entronque 

“B”.    

• Construcción de arquetas registrables con logotipo Iberdrola, colocación de marco-tapa 

M2/T2 en acera y colocación de marco-tapa M3/T3 en calzada. Las arquetas deberán 

mantener una distancia mínima de 50 metros. 

• Tender Dos Tendidos de Red Subterránea de Media Tensión por canalización a construir 

por el Solicitante, con cable HEPR-Z1 12/20 kV, de 3 (1x240) mm² Al, indicado en el 

plano como Punto “A” y “B” dejando metros suficientes para su conexión. 

• Instalación de tubo de telecomunicaciones (tri-tubo) en la nueva canalización 

proyectada. 

• Obtención de todos los permisos necesarios para la ejecución del trabajo (Organismos 

Oficiales, Particulares, etc..). Dichos permisos deberán ser presentados para 

realización de los trabajos previos a la conexión a la red de distribución.    

Trabajos a realizar por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U: 

• Conexión, Empalmes y adecuación de la instalación para su energización indicado en el 

plano adjunto en “Puntos A-B / Entronque M.T” por personal autorizado por I-DE.    

• Desguace de los dos circuitos de línea de media tensión existentes. 

• Gestión, transporte y colocación de dos grupos electrógenos a clientes afectados los 

días del descargo.  
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• Proyecto oficial visado y dirección de obra, debiendo tener en cuenta las 

especificaciones Técnicas Adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de 

Distribución y las Normas Particulares, oficialmente aprobados. 

Estos trabajos no forman parte del Presupuesto de Ejecución Material, se incluyen como 

Expediente de Gasto, según la propuesta económica de la compañía, adjunta en el 

Apendice 1. 

Valoración para Conocimiento de la Administración: 11.079,44€ 

 

EUSKALTEL 

Actualmente Euskaltel dispone de 2 Tritubos de 50mm que discurren dentro de la bandeja 

de instalaciones colgada del muro existente. En dicha bandeja hay otras instalaciones 

tranviarias de ETS.  
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Los dos tritubos de Euskaltel, así como las instalaciones tranviarias de ETS, que se 

explican en el “Anejo Nº 7 Reposiciones tranviarias”, se desvían a su ubicación definitiva 

de forma previa a la demolición del muro existente y la ejecución de la nueva parada.  

Para ello se llevan a nueva arqueta al pie del muro, cruzan las vías (cruce mediante apeo 

de vía en horario nocturno) y se disponen a lo largo del nuevo andén lado ría. Al final del 

mismo vuelven a cruzar las vías para continuar dentro de la bandeja colgada del muro 

existente.  

TELEFÓNICA 

Paseo de Los Caños 

En paralelo a las conducciones mencionadas (abastecimiento, pluviales y alumbrado) se 

sitúa la canalización de Telefónica, consistente en prisma de 4T de 110 mm de diámetro y 

arquetas tipo H. En la zona de la nueva parada esta se ve afectada.  

De forma previa a su afección se repone mediante canalización similar bajo el nuevo paseo 

desviado.  



 
 
 
Recuperación del entorno Basurto-Hospital- Avda. Montevideo. 

 

 

21968-STC-ANE-008-Servicios 
Afectados_ V02_B.doc 

Anejo nº 8 –Servicios 
Afectados   

 

APENDICE 1 



 

 

 

 
Remite: Pza. Euskadi, 5 48009  Bilbao 

*9042377520551505
348001* 
EUSKAL TRENBIDE SAREA 
C/ SAN VICENTE, 8, 14º OFIC 
EDIF. ALBIA I 
48001 BILBAO (BIZKAIA)   
 

Referencia: 9042377520  Fecha: 15.05.2023 

Asunto:  Solicitudes de modificación de Instalaciones de I-DE 
 Localización:  Avda MIRAFLORES, S/N BILBAO - BIZKAIA 

Muy Sres. nuestros: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indica las 
condiciones en la que será atendida su solicitud: 

 Propuesta Técnica en la que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder atender su 
solicitud. A la misma se acompañan los siguientes documentos: 

      
a) Planos de la zona, en los que se indica la infraestructura eléctrica necesaria.    

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica. 

c) Guía de la documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio).    

 Propuesta económica de las instalaciones y trabajos descritos en la propuesta técnica. 

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitirnos debidamente cumplimentado el ejemplar para la 
empresa distribuidora del documento de conformidad y aceptación, junto con los anexos necesarios, según la opción 
de pago escogida. 

El envío de esta documentación pueden realizarlo de la siguiente manera: 

 Por correo ordinario, a la dirección Apartado Correos 22 FD - 48080 - Bilbao.  
(Esta opción es obligatoria en caso de domiciliar el pago, para recibir el mandato de domiciliación) 

 Electrónicamente, a la dirección de e-mail cpd-docexdis@iberdrola.es o a través de la aplicación Web 
GEA (disponible para profesionales autorizados). 

El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses, a partir de la fecha de este escrito. Transcurrido dicho plazo 
sin haber recibido firmado el ejemplar para la empresa distribuidora, seleccionando una de las dos opciones 
propuestas y sin que se haya realizado el pago, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico contacto@i-de.es o en el teléfono 900171171. 
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En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
IGNACIO OLARREAGA 

Jefe Distribución Zona Bizkaia-Araba 
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 Características de la solicitud 

Alcance: Modificación de Lineas Subterraneas de Media Tensión. 

Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar 

Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos 
clasificados en:  

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación, reforma o modificación de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad, 
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.:       

 Conexión, Empalmes y adecuación de la instalación para su energización indicado en el plano 
adjunto en “Puntos A-B / Entronque M.T” por personal autorizado por I-DE.    

 Desguace de los dos circuitos de línea de media tensión existentes. 

 Gestión, transporte y colocación de dos grupos electrógenos a clientes afectados los días del 
descargo.  

 Proyecto oficial visado y dirección de obra, debiendo tener en cuenta las especificaciones 
Técnicas Adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas 
Particulares, oficialmente aprobados.     

 

Trabajos a realizar por el solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada contratada 
por usted:                      

 Construcción de una nueva canalización compuesta con 4 tubos de 160 mm bajo la normativa 
Iberdrola, desde el punto de Entronque “A” hasta el Punto de Entronque “B”.    

 Construcción de arquetas registrables con logotipo Iberdrola, colocación de marco-tapa M2/T2 en 
acera y colocación de marco-tapa M3/T3 en calzada. Las arquetas deberán mantener una 
distancia mínima de 50 metros. 

 Tender Dos Tendidos de Red Subterránea de Media Tensión por canalización a construir por el 
Solicitante, con cable HEPR-Z1 12/20 kV, de 3 (1x240) mm² Al, indicado en el plano como Punto 
“A” y “B” dejando metros suficientes para su conexión. 

 Instalación de tubo de telecomunicaciones (tri-tubo) en la nueva canalización proyectada. 

 Obtención de todos los permisos necesarios para la ejecución del trabajo (Organismos Oficiales, 
Particulares, etc..). Dichos permisos deberán ser presentados para realización de los trabajos 
previos a la conexión a la red de distribución.    

 
De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislación vigente, es 
preciso que:       

  Se ejecuten directamente y a su cargo, los trabajos a realizar por el solicitante. 

 Se ponga a nuestra disposición el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a 
ejecutar por esta empresa distribuidora 

 Se aporte toda la documentación que se indica en el Anexo de Especificaciones Técnico 
Administrativas para la Ejecución de la Infraestructura Eléctrica para el Solicitante entre los 
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que se encuentra el documento de cesión de las instalaciones realizadas directamente por el 
solicitante.    

            
 
CONDICIONES TECNICAS: 

El solicitante será responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecución de las 
obras que realice. Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas 
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo 
por razón del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello 
significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina 
cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no 
atender este requerimiento pudieran producirse. 

 

OBSERVACIONES: 

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relación con esta petición no serán finalizados hasta 
la conclusion de este expediente.              

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS:            
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Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad 
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de 
Distribución aprobados por la Administraciónn competente. 

 
Propuesta económica de los trabajos a realizar 
 
 Cantidad Importe 

Modificación de instalaciones  11.079,44 € 
   LSMT LARRASKITU-ENCARNACION CTO-14  3.199,49 € 

         Desmontaje Línea (Metros) 116,00  M  

   LSMT LARRASKITU-MIRAFLORES CTO-15  7.879,95 € 

         Desmontaje Línea (Metros) 116,00  M  

         Horas de Alquiler de Grupos Electrógenos 1,00 UD  

 
    

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones 
de la red de distribución existente 

11.079,44€ 

Base imponible 11.079,44€ 

IVA 21% 2.326,68€ 

TOTAL 13.406,12€ 

    
Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opción elegida): 

□Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el 
mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el 
mandato de domiciliación 

□Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente 
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente ' y remitir junto 
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar 
válido si no se adjunta el justificante de pago. 
 
Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según 
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los 
trabajos de modificación de las instalaciones serán a su cargo. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Dirección de correo electrónico: contacto@i-de.es 
Teléfono: 900171171 
 
 

Números de cuenta en los que realizar los ingresos: 

ENTIDAD BANCARIA IBAN 

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800 ES02 0049 1800 18 2210157474 

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186 

KUTXABANK - BIZKAIA - 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661 

CAIXABANK - BIZKAIA - 0732 ES64 2100 0732 21 0200561870 

 

 

Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por  con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el 
interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos 
personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 
datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando 
copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. 
En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos 
personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en 
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus 
datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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Características de la solicitud 

Alcance: Modificación de Lineas Subterraneas de Media Tensión. 

Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar 

Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos 
clasificados en:  

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación, reforma o modificación de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad, 
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.:       

 Conexión, Empalmes y adecuación de la instalación para su energización indicado en el plano 
adjunto en “Puntos A-B / Entronque M.T” por personal autorizado por I-DE.    

 Desguace de los dos circuitos de línea de media tensión existentes. 

 Gestión, transporte y colocación de dos grupos electrógenos a clientes afectados los días del 
descargo.  

 Proyecto oficial visado y dirección de obra, debiendo tener en cuenta las especificaciones 
Técnicas Adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas 
Particulares, oficialmente aprobados.     

 

Trabajos a realizar por el solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada contratada 
por usted:                      

 Construcción de una nueva canalización compuesta con 4 tubos de 160 mm bajo la normativa 
Iberdrola, desde el punto de Entronque “A” hasta el Punto de Entronque “B”.    

 Construcción de arquetas registrables con logotipo Iberdrola, colocación de marco-tapa M2/T2 en 
acera y colocación de marco-tapa M3/T3 en calzada. Las arquetas deberán mantener una 
distancia mínima de 50 metros. 

 Tender Dos Tendidos de Red Subterránea de Media Tensión por canalización a construir por el 
Solicitante, con cable HEPR-Z1 12/20 kV, de 3 (1x240) mm² Al, indicado en el plano como Punto 
“A” y “B” dejando metros suficientes para su conexión. 

 Instalación de tubo de telecomunicaciones (tri-tubo) en la nueva canalización proyectada. 

 Obtención de todos los permisos necesarios para la ejecución del trabajo (Organismos Oficiales, 
Particulares, etc..). Dichos permisos deberán ser presentados para realización de los trabajos 
previos a la conexión a la red de distribución.    

 
De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislación vigente, es 
preciso que:       

  Se ejecuten directamente y a su cargo, los trabajos a realizar por el solicitante. 

 Se ponga a nuestra disposición el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a 
ejecutar por esta empresa distribuidora 

 Se aporte toda la documentación que se indica en el Anexo de Especificaciones Técnico 
Administrativas para la Ejecución de la Infraestructura Eléctrica para el Solicitante entre los 
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que se encuentra el documento de cesión de las instalaciones realizadas directamente por el 
solicitante.    

            
 
CONDICIONES TECNICAS: 

El solicitante será responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecución de las 
obras que realice. Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas 
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo 
por razón del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello 
significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina 
cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no 
atender este requerimiento pudieran producirse. 

 

OBSERVACIONES: 

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relación con esta petición no serán finalizados hasta 
la conclusion de este expediente.              

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS:            
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Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad 
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de 
Distribución aprobados por la Administraciónn competente. 

 
Propuesta económica de los trabajos a realizar 
 
 Cantidad Importe 

Modificación de instalaciones  11.079,44 € 
   LSMT LARRASKITU-ENCARNACION CTO-14  3.199,49 € 

         Desmontaje Línea (Metros) 116,00  M  

   LSMT LARRASKITU-MIRAFLORES CTO-15  7.879,95 € 

         Desmontaje Línea (Metros) 116,00  M  

         Horas de Alquiler de Grupos Electrógenos 1,00 UD  

 
    

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones 
de la red de distribución existente 

11.079,44€ 

Base imponible 11.079,44€ 

IVA 21% 2.326,68€ 

TOTAL 13.406,12€ 

    
Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opción elegida): 

□Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el 
mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el 
mandato de domiciliación 

□Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente 
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente ' y remitir junto 
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar 
válido si no se adjunta el justificante de pago. 
 
Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según 
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los 
trabajos de modificación de las instalaciones serán a su cargo. 
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Conformidad del Solicitante a la Propuesta de Condiciones Técnico-Económicas: 
 
 
 
FECHA: FIRMA: Total: 13.406,12 € 
   
   
   
 Firmado por: __________________________________ DNI: _______________ 

 
 

 

Cuenta para domiciliación del importe indicado en las Condiciones Económicas: 

 

BANCO-nº: OFICINA-nº: DC-nº: CUENTA-nº: 

 ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

       
 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por  con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el 
interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos 
personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 
datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando 
copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. 
En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos 
personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en 
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus 
datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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