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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccion de Errenteria.

1. OBIJETO

El objeto del presente anejo es analizar las posibles interferencias entre el proyecto de la
SET de Renteria con otros proyectos.

En este sentido se destaca un proyecto que deberd tenerse en cuenta al comienzo de las
obras, y que se consideraran como punto de partida:

e Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Equipos del tramo Altza - Galtzaraborda
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccion de Errenteria.

2. ANALISIS DE INTERFERENCIAS

2.1 Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Equipos del tramo Altza -
Galtzaraborda

2.1.1 Red 13,2 kV

El Proyecto contempla la prolongacién de la red de 13,2 kV desde el Centro de
Transformacion existente en la estagién de Altza hasta el Centro de Transformacién futuro
a instalar en la estacion de Pasaia. Este Ultimo estard equipado con una celda de salida de
reserva para permitir una futura conexion con la SET de Errenteria, la cual dispondra de un
transformador 30 / 13,2 kV que dara servicio a dicha red, aumentando la fiabilidad del
sistema.

El presente proyecto incluye la conexion entre las Celdas de la red de 13,2 kV a instalar en
la nueva SET de Errenteria con la celda de reserva de la futura estacién de Pasaia. El
tendido de cableado se realizara por:

e Canalizacion de nueva ejecucién en el interior del tunel, entre la estaciéon de Pasaia y la
boca de tunel a la entrada de la estacién de Galtzaraborda.

e Canalizacién, canaleta, perchas, etc. incluidos en el presente proyecto desde la boca de
tunel a la entrada de la estacion de Galtzaraborda hasta la nueva SET de Errenteria,
incluyendo el paso por las estaciones de Galtzaraborda y Errenteria, asi como el tunel
no 8.

Antes del comienzo de las obras, debera realizarse un replanteo detallado del tramo vy
detallar las actuaciones a realizar en cada caso.
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