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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo incluye los cálculos justificativos de las instalaciones auxiliares de baja 

tensión, del sistema de alumbrado, del sistema de ventilación y del sistema de protección 

contra descargas atmosféricas de la nueva Subestación Eléctrica de Tracción de Errenteria. 
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2. INSTALACIONES DE BT DE LA SUBESTACIÓN DE ERRENTERIA 

 Cálculos eléctricos 

2.1.1 Consideraciones de cálculo 

Para el cálculo de los conductores se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

Para cada circuito se ha considerado la potencia máxima que pueda darse en el circuito en 

cuestión (producto del número de equipos por las potencias asignadas a los mismos), 

subestimada en algunos casos para tener en cuenta posibles sobrecargas, contenidos de 

armónicos, puntas de arranque etc.  

Por el hecho de tratarse de una alimentación de un transformador de distribución propio, se 

considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del 

transformador, y en consecuencia la máxima caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier punto de la instalación será (ITC-BT-19): 

• Cargas de alumbrado: 4,5% 

• Cargas de fuerza: 6,5% 

La tabla de resultados, incluida en la colección de Planos del Proyecto, muestra para cada 

salida del cuadro una descripción del mismo, el código asignado y la composición de dicho 

circuito (el número de fases y si/no se distribuye el neutro y el conductor de protección PE). 

Los esquemas unifilares también indican los calibres de cada una de las protecciones y la 

necesidad de diferencial, así como su sensibilidad.  

Las tablas, por tanto, muestran los datos y resultados del cálculo de las secciones de los 

cables en función del calentamiento y de la caída de tensión máximos permitidos. 

Los cálculos se han llevado a cabo mediante el software Caneco BT para el cálculo de los 

cuadros y circuitos de corriente alterna y mediante tabla Excel para los circuitos de corriente 

continua.  

2.1.2 Criterios de cálculo de las líneas 

Generalidades 

Los cálculos de secciones comprenden desde bornas de Baja Tensión de Transformadores 

de potencia, hasta el último punto de consumo. El circuito correspondiente a la alimentación 

desde el secundario del transformador de auxiliares hasta el cuadro general de baja tensión 

(servicios auxiliares) está calculado en el Anejo Nº11. Cálculos de sistemas eléctricos de 

potencia, siendo su configuración de 3 x (1 x 150 mm2) + 1 x 70 mm2 con conductor de 

cobre y aislamiento XLPE 0,6/1 kV. 

La red general de distribución de fuerza será trifásica, con neutro, con tensiones de servicio 

de 400/230 V. 

La red de distribución de fuerza auxiliar (tomas de corriente) y alumbrado, será, 

dependiendo de los casos, trifásica 400/230 V o monofásica 230 V. 

Los cálculos se han realizado según: 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

• Normativa UNE o CEI en aquellos aspectos no cubiertos por el Reglamento. 

• Normativa VDE para cálculos de cortocircuito. 

La elección de la sección de los cables se ha realizado de la siguiente forma: 
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- Por intensidad térmica. 

- Por caída de tensión. 

- Por intensidad de cortocircuito. 

• Sección de cable por intensidad térmica 

A efectos de cálculo de secciones de cables, se ha considerado una temperatura ambiental 

de 40C, a excepción de cables entubados y envueltos en dado de hormigón por túneles que 

se ha considerado de 25C. 

El factor de corrección de intensidad k por agrupamiento de cables en bandejas, y 

conducciones entubadas empotradas en hormigón por túnel, se ha considerado de 0,7. 

Para el cálculo de las distintas intensidades de corriente y para distintos receptores se han 

utilizado las siguientes fórmulas: 

I = 
cosxU x 1,73

P

c

  (1) 

I = 
cosxU

P

s

 (2) 

Siendo: 

- I = Intensidad (A) 

- P = Potencia activa (W) 

- Uc = Tensión compuesta (V) 

- Us = Tensión simple (V) 

- Cos  = Factor potencia 

Las fórmulas anteriores se utilizarán para: 

- Fuerza distribución trifásica 400 V 

- Fuerza distribución monofásica 230 V 

Todos los valores de intensidad I, estarán afectados por el coeficiente de corrección k = 0,7 

por agrupamiento en las conducciones. 

Los valores de intensidad, una vez aplicado el coeficiente de corrección, no serán inferiores, 

para la elección de la sección del cable, a los indicados en las tablas A.1 de la Norma UNE 

211435-1. 

• Sección de cable por caída de tensión 

De acuerdo con el REBT, las caídas de tensión máximas previstas, tal y como se ha citado, 

entre bornas de secundario transformadores de potencia y último receptor, son las 

siguientes: 

- 6,5% para circuitos de fuerza 

- 4,5% para circuitos de alumbrado 

Para el cálculo de la caída de tensión (c.d.t.) en líneas en que la reactancia X del cable es 

despreciable respecto a la resistencia R, generalmente en cargas monofásicas y trifásicas de 

fuerza auxiliar y alumbrado, las fórmulas a utilizar serán las siguientes: 
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- Para sistemas trifásicos: 

 = %enc.d.t.
ScUcU56

100LP





 

- Para sistema monofásico: 

 = %en
SUsU56

100LP 2

s





 

Siendo: 

-  = c.d.t. (%) 

- P = Potencia activa (W) 

- L = Longitud (m) 

- Uc = Tensión compuesta (V) 

- Us = Tensión simple (V) 

- S = Sección del cable de cobre (mm2) 

Para el cálculo de la caída de tensión en líneas en que la X del cable no es despreciable 

respecto a R, generalmente para receptores de gran consumo, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

U = 1,73 x L x I (R cos  + X sen ) 

Siendo: 

- U = c.d.t. en voltios 

- L = Longitud en km 

- I = Intensidad en amperios 

- R = Resistencia del cable en /km 

- X = Reactancia del cable en /km 

- Cos  = factor de potencia  

De donde X, se considera para 3 cables en triángulo y en contacto mutuo. 

X = 2  f  L, siendo f = frecuencia red 50 Hz y L inductancia del cable 

L = 






 
+

int

ext2
log 0,460,05




 x 10-3  henrios/m 

Para el cálculo de la c.d.t. y para estas secciones, se han seguido los coeficientes K1, 

indicados en el catálogo de Prysmian, que en la práctica coinciden en el desarrollo de las 

fórmulas indicadas anteriormente y de acuerdo con la siguiente fórmula: 

U = K1 x L (km) x I 

• Sección de cable por intensidad de cortocircuito 

Este cálculo solamente se ha realizado, para los cables principales de baja tensión: 

- Interconexión transformadores de potencia con CGBT 

- Salidas CGBT a Cuadros Auxiliares y Receptores 
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Las salidas de cuadros secundarios de distribución no se han calculado por este 

procedimiento, ya que la intensidad de cortocircuito disminuye considerablemente. El 

instalador deberá comprobar estos datos en base al fabricante de protecciones seleccionado. 

Para el cálculo de la sección, se ha seguido el criterio de la Norma UNE 211003-1, en la que 

el valor máximo de la temperatura alcanzado en el conductor de un cable durante el 

cortocircuito, y de duración no superior a 5 s, en contacto con un aislamiento XLPE, será de 

250C y la fórmula aplicada es I2 x t = 20.449 x S2 para un cable de cobre y I2 x t = 8.836 

x S2 para un cable de aluminio, siendo: 

- I = Intensidad de cortocircuito (Icc) 

- T = Duración del cortocircuito 

- S = Sección del cable en mm2 

Las Icc serán las indicadas en el apartado correspondiente de este anejo. Los tiempos de 

duración serán los de corte de los interruptores de protección en los cuadros de distribución, 

que corresponde a  30 m/s para interruptores generales protección secundario 

transformadores y  60 m/s para interruptores protección salidas a receptores. 

2.1.3 Cálculos justificativos de las líneas 

En las hojas adjuntas se indica el cálculo de las secciones de cables, y que, siguiendo el 

mismo criterio, se han aplicado para todos los circuitos que se indican en los listados 

completos de cables, que se adjuntan en el Proyecto. 

Los cálculos se representan de forma tabulada. A continuación, se presenta una explicación 

de cada celda: 

• Nº: número de circuito 

• Descripción circuito: Denominación de la carga que alimenta cada circuito. 

• Tensión: nivel de tensión compuesta en caso de circuito trifásico o tensión monofásica. 

• Potencia: en general potencia activa. Algunas cargas singulares se representan con su 

potencia aparente. En batería de condensadores se muestra su potencia reactiva. 

• Factor de potencia: es el cos φ.  

En general: 

- para alumbrados, por su alto factor, cos φ = 0,95 

- para motores, cos φ = 0,85 

- resto de cargas, cos φ = 0,8 

• Intensidad de cálculo: 

- En circuitos monofásicos es el resultado de dividir la potencia activa entre el cosφ y 

entre la tensión monofásica (230 V) 

- En circuitos trifásicos es el resultado de dividir la potencia activa entre raíz de 3 (1,73) 

y entre la tensión compuesta de 400 V. 

• Intensidad de calentamiento: en general, independientemente de la disposición de cada 

tendido se aplica un único coeficiente. Se trata de un coeficiente de 0,7, por lo que la 

intensidad de cálculo se divide por 0,7 en todos los casos. Para el caso de la batería de 

condensadores, lo que se aplica es un coeficiente sobre la In (intensidad de cálculo) de 

1,8 que multiplica a dicha intensidad para seguir reglamento. Esta intensidad se utiliza 

únicamente para la estimación del cable necesario, pero no será la intensidad nominal 

que vaya a circular por dicho cable. 

• Tipo: 

- II: circuito monofásico 

- IV: circuito trifásico 
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• Tipo (s/UNE): aislamiento de cada conductor. Para determinar tipo de cable se 

recomienda revisar el P.P.T.P. 

• Nº cables/fase: el número de conductores existentes por cada fase. 

• Dimensionado del cable: donde se representa el número de conductores por fase, neutro 

y tierra según corresponda. 

• Long. (m): longitud en metros de cada circuito. 

• Calibre aprox. Se trata de una cifra en torno a la cual se encontrará el calibre de cada 

protección. El calibre de cada protección estará siempre entre la intensidad admisible (se 

explica más adelante) y la intensidad de cálculo ya mencionada. Este calibre aproximado 

se obtiene de sumar a la intensidad de cálculo la mitad de la diferencia entre la intensidad 

admisible y la citada intensidad de cálculo. 

• Intensidad admisible: se trata del valor que da el fabricante de la corriente admisible que 

tiene cada cable en función de su aislamiento, tipo de conductor y sección del mismo. Se 

trata de la intensidad admisible de un conductor. 

• Intensidad admisible nominal: se trata de la intensidad admisible nominal por fase. 

Coincide con el valor anterior, caso de tratarse de un conductor por fase. 

• Factor de corrección: como ya se ha citado se supone 0,7 para todos los circuitos excepto 

para el de conexión de la batería de condensadores. 

• Intensidad admisible > intensidad de calentamiento: debe cumplirse esta condición para 

todos los casos. 

• Intensidad de cortocircuito: la calculada en este anejo para las protecciones de acometida 

a embarrado de C.G.B.T y para consumos importantes. Para consumos menores (menores 

calibres) se considera según curva de protección “C” salto de la protección en la zona 

magnética considerando 20 veces la intensidad nominal con disparo al de 10 ms. 

• Caída de tensión: para cada circuito y la acumulada considerando para alumbrados un 

límite de un 4,5 % y para resto de cargas no mayor del 6,5%. 

• Comprobación para el arranque de los motores: solo se considera para cargas 

importantes, como son los motores de las ventilaciones de emergencia. El cos φ en el 

arranque se supone de 0,35 para el cálculo de la caída de tensión. En los arranques la 

caída de tensión no debe superar el 10%. 

En el arranque de motores dado que son de potencia menor de 1 kW, se considera arranque 

directo, - permitido por el REBT - de su motor trifásico, con una intensidad de arranque de 

8 veces la nominal.  

El apartado siguiente incluye las tablas con los cálculos eléctricos de los cuadros de la nueva 

subestación de Errenteria. 
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 Sistema de alumbrado exterior de la subestación 

2.2.1 Generalidades 

El sistema de alumbrado que aquí se propone estará formado por luminarias solares con 

panel fotovoltaico instaladas sobre báculo o adosadas a la pared exterior del edificio de la 

subestación. En concreto, se han previsto las siguientes luminarias: 

• Luminarias sobre báculo: 3 luminarias solares de 20 W con eficiencia real superior a 148 

lm/W a 3000 K. Panel fotovoltaico monocristalino de 100 Wp inclinada 60º sobre la 

horizontal e independiente de la luminaria. Batería de litio de 48 Ah a 12,8 V con 

profundidad de descarga de 80% y ubicada en lo alto de la columna. Columna 

troncocónica de acero galvanizado de 5 metros de altura. 

• Luminarias adosadas a pared: 3 luminarias solares de 10 W con eficiencia real superior a 

154 lm/W a 3000 K. Panel fotovoltaico monocristalino de 45 Wp inclinada 45º sobre la 

horizontal e independiente de la luminaria, que estará instalada en una estructura 

metálica. Batería de litio de 48 Ah a 12,8 V con profundidad de descarga de 80% y ubicada 

en el tejado del edificio, dentro de una caja estanca.  

El objetivo es asegurar un nivel mínimo de luminosidad en el exterior de la subestación, en 

los accesos a la instalación, que permita la realización de tareas de explotación y 

mantenimiento en ausencia de luz natural. 

Las luminarias incluyen la centralita de gestión, lectura de tensión y corriente del panel 

fotovoltaico, protección de la batería ante descargas profundas, lectura del estado de la 

carga de la batería, regulación inteligente del flujo lumínico en función del horario 

programado, la energía solar captada y el nivel de carga de la batería, para una mayor 

autonomía. Dispone, también, de detección automática de la transición día/noche. 

Además, el sistema de gestión incluirá la regulación del alumbrado por detección de 

presencia en el área de la subestación, permitiendo que las luminarias puedan estar 

apagadas o con un nivel de iluminación mínimo sin presencia de personal de mantenimiento, 

y éstas se regulen automáticamente con la detección de presencia. 

La centralita inteligente incluye un algoritmo para la óptima gestión y funcionamiento de las 

farolas que, al detectar un nivel de carga en la batería insuficiente para alumbrar toda la 

noche, adapta el dimming de la luminaria para iluminar toda la noche y así asegurar la 

seguridad de la vía. 

También dispone de un segundo algoritmo que analiza la previsión meteorológica de los 

siguientes 4 días, y en el caso que prevea que la radiación solar a captar será insuficiente 

para garantizar la iluminación programada y prevista, la farola hará un dimming preventivo. 

De esta manera, consigue anticiparse a la llegada del mal tiempo y evita que las farolas 

dejen de iluminar en los siguientes días, como consecuencia de esa baja radiación futura 

(previsión de “mal” tiempo). Con ello se consigue: 

• Garantizar la iluminación durante toda la noche 

• Optimizar los recursos energéticos disponibles 

El sistema de telegestión servirá para monitorizar y controlar todos los parámetros de los 

componentes de la luminaria, modificar la programación (panificable por días, semanas, 

meses y estaciones) y envío de alertas en caso de fallo, robo, mantenimiento preventivo y 

exportación de información. La comunicación de las luminarias se realiza a dos niveles: 

esclavas y maestras. Las luminarias esclavas se comunican a través de una red mallada de 

comunicación con radiofrecuencia, que optimiza el envío de paquetes de datos para 

minimizar el consumo de energía. Las luminarias maestras gobiernan a las esclavas y reciben 
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su información, así como se comunican con el servidor vía GPRS. Conexión de RF (868 MHz) 

entre luminarias formando una red mallada de transmisión de datos y comportamiento 

inteligente. 

El sistema de telegestión mide los parámetros clave de los componentes de la luminaria: 

• Ubicación de la farola. 

• Tensión del panel. 

• Nivel de carga de la batería. 

• Encendidos/apagados de la luminaria. 

• Regulación lumínica de la luminaria. 

• Apertura de tolva (caja de metal que contiene la batería y el módulo de control). 

• Control de los equipos. 

• Otras funcionalidades. 

2.2.2 Cálculos 

En el Apéndice 1 se incluye el estudio luminotécnico correspondiente. La disposición de 

luminarias se puede consultar en los Planos del proyecto. 

 Sistema de alumbrado interior de la subestación 

2.3.1 Generalidades 

El sistema de alumbrado que aquí se propone está formado por un conjunto de luminarias 

de LED suspendidas del techo de la subestación. 

2.3.2 Cálculos 

Datos de partida 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos se toman los siguientes tipos de luminarias: 

• Para suspender o adosar al techo de IP-65 con LED de 48 W en las condiciones descritas 

en el Pliego de Condiciones Técnicas (sala central). 

• Para suspender o adosar al techo de IP-65 con LED de 29 W en las condiciones descritas 

en el Pliego de Condiciones Técnicas (resto). 

Una vez seleccionado la marca y modelo de las luminarias, los cálculos se realizarán bajo las 

siguientes consideraciones: 

• Factor de mantenimiento: 0,85 

• Coeficiente de utilización: 0,568 

• Factores de reflexión: 

- Paredes: 0,4 

- Techos: 0,6 

- Suelo: 0,3 

Altura del plano de trabajo analizado: 0,8 metros. 

Deseando una luminosidad media en el plano de trabajo según la zona a iluminar de 300 

lux. 
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3. VENTILACIÓN 

A partir de la maquinaria instalada (transformadores y rectificadores) y considerando la 

emisión de calor radiado por estos equipos, se establece necesariamente una circulación 

permanente de aire con la finalidad de limitar la temperatura interior y de esta manera evitar 

calentamientos excesivos que puedan estropear la maquinaria instalada. 

El sistema de ventilación previsto se basa en el principio físico de la estratificación del aire 

en función de la temperatura. Es decir el aire caliente tiene una menor densidad que el aire 

frío lo que hace que tenga tendencia a ascender, en cambio el aire frío tiene una mayor 

densidad que el aire caliente lo que hace que tenga tendencia a bajar, esto hace que el aire 

caliente siempre se sitúe en la partes superiores de un edificio cerrado y el aire frío en las 

partes más bajas. 

En esta instalación se contemplan 2 sistemas de ventilación: uno para la sala principal en la 

que están ubicados los rectificadores y otro para la zona de transformadores. 

Así pues para el caso de los transformadores y con el propósito de conseguir una ventilación 

óptima, que para estos dispositivos debe ser vertical (de tal forma que el aire circule entre 

los devanados primario y secundario o secundarios de los mismos), según lo descrito 

anteriormente, se instalarán rejillas en las partes inferiores de las puertas exteriores para 

asegurar la entrada de aire desde la parte inferior y se instalarán varios extractores 

helicoidales con sus respectivos conductos que aspirarán el aire caliente para expulsarlo al 

exterior. Por lo tanto, en este caso se tendrá una impulsión natural y una extracción forzada.  

Por otro lado, para la sala principal se instalará un sistema de ventilación natural con rejillas 

que se encuentran en la parte inferior de la fachada norte y salida del aire por las rejillas 

que se encuentran en la parte superior de la fachada opuesta. 

En el aseo también se ha considerado ventilación natural con rejilla. 

Las aperturas en fachadas irán cubiertas con rejas metálicas. La reja metálica tendrá las 

lamas suficientemente juntas y en forma de Z o Λ para evitar la entrada de agua y de 

roedores a la subestación. No se considera necesario instalar mosquitera debido al tipo de 

lamas utilizadas. 

Según el Reglamento de Alta Tensión (ITC-RAT 14), los huecos destinados a la ventilación 

deben estar protegidos de forma tal que impidan el paso de pequeños animales, cuando su 

presencia pueda ser causa de averías o accidentes y estarán dispuestos o protegidos de 

forma que en el caso de ser directamente accesibles desde el exterior, no puedan dar lugar 

a contactos inadvertidos al introducir por ellos objetos metálicos. Deberán tener la forma 

adecuada o disponer de las protecciones precisas para impedir la entrada del agua de lluvia. 

Debe pues disponerse en ellas unas persianas con láminas tipo L. 
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 Cálculo del sistema de ventilación 

3.1.1 Cálculo de pérdidas 

3.1.1.1 Pérdidas de los transformadores 

Según datos facilitados por fabricantes, las pérdidas aproximadas, expresadas en potencia, 

en cada uno de los transformadores son: 

 

Equipo Pérdidas en vacío (W) Pérdidas en carga (W) 

Tracción nº 1 de 2.250 kVA 5.100 10.500 

Tracción nº 2 de 2.250 kVA 5.100 10.500 

Tracción nº 3 de 2.250 kVA 5.100 10.500 

Potencia 2.500 kVA 3.348 21.850 

Potencia 160 kVA 414 2.860 

Total 19.062 56.210 

 

Las pérdidas totales son de 75.272 kW. 

3.1.1.2 Pérdidas de los rectificadores 

Según datos facilitados por fabricantes, las pérdidas totales, expresadas en potencia, en 

cada uno de los rectificadores, son: 
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Equipo Pérdidas (W) 

Rectificador nº 1 de 2.000 kW 5.000 

Rectificador nº 2 de 2.000 kW 5.000 

Rectificador nº 3 de 2.000 kW 5.000 

Total 15.000 

3.1.1.3 Otras pérdidas 

Además de las anteriores, en la subestación hay otras fuentes de calor que en resumen son: 

• Calor producido por las cabinas. 

• Calor producido por alumbrado. 

• Calor producido por la instalación de bobinas de alisamiento. 

Los valores de estas fuentes de calor son despreciables en comparación con los 

transformadores y rectificadores, por lo cual no serán consideradas en el cálculo. 

3.1.2 Caudal de aire necesario 

El caudal necesario se obtendrá a partir de la fórmula siguiente: 

( )es  t- t Cδ

W 
  Q


=  

Siendo: 

Q Caudal de aire mínimo necesario, en m3/s 

W Potencia calorífica a disipar, en kW 

C  Calor específico del aire (a 30ºC): 1,005 kJ/ºC•kg 

 Densidad de aire (30ºC, 68% HR): 1,16 kg/m3 

ts=40 ºC. Temperatura máxima ambiental normal para la que está calculado el 

funcionamiento de los transformadores, definida por la Norma UNE 20101. 

te=30ºC. Temperatura máxima ambiental prevista del aire exterior 

A continuación se adjuntan los cálculos de caudal necesario por elemento, el total de 

elementos en la subestación es el siguiente: 

Transformadores de tracción de 2.250 kVA 

Pérdidas en vacío, WFe: 5,1 kW 

Pérdidas en carga, WCu: 10,5 kW 

Pérdidas en funcionamiento totales: 15,6 kW 

( )
hmsm /17,848.4/35,1

30- 40 005,11,16

15,6
  Q 33 ==


=  

Transformador de 2.500 kVA 

Pérdidas en vacío, WFe: 3,35 kW 

Pérdidas en carga, WCu: 21,85 kW 

Pérdidas en funcionamiento totales: 21,20 kW 
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Q =  
21,20

1,16 ⋅ 𝟏, 𝟎𝟎𝟓 ⋅  (40 -30)
= 𝟏, 𝟖𝟐

𝒎𝟑

𝒔
= 𝟔𝟓𝟒𝟔, 𝟓𝟖𝒎𝟑/𝒉 

Transformador de 160 kVA 

Pérdidas en vacío, WFe: 0,42 kW 

Pérdidas en carga, WCu: 2,86 kW 

Pérdidas en funcionamiento totales: 3,28 kW 

Q =  
3,28

1,16 ⋅ 𝟏, 𝟎𝟎𝟓 ⋅  (40 -30)
= 𝟎, 𝟐𝟖𝒎𝟑/𝒔 = 𝟏𝟎𝟏𝟐, 𝟖𝟕𝒎𝟑/𝒉 

Rectificadores de 2.000 kW de potencia: 

Pérdidas en funcionamiento totales: 5 kW 

( )
hmsm /73,553.1/43,0

30- 40 005,11,16

5
  Q 33 ==


=  

El caudal de aire total será: 

 

Equipo Caudal (m3/h) 

Tracción nº 1 de 2.250 kVA 4.848,17 

Tracción nº 2 de 2.250 kVA 4.848,17 

Tracción nº 3 de 2.250 kVA 4.848,17 

Potencia 2.500 kVA 6.546,58 

Potencia 160 kVA 1.019,04 

Rectificador nº 1 de 2.000 kW 1.553,73 

Rectificador nº 2 de 2.000 kW 1.553,73 

Rectificador nº 3 de 2.000 kW 1.553,73 

Total 26.771,32 

3.1.3 Descripción del sistema de ventilación 

3.1.3.1 Zona transformadores 

El 100% del aire introducido en cada uno de los locales provendrá del exterior. El aire se 

tomará mediante unas rejillas equipadas con filtros, a una altura inferior a 0,5 m del suelo, 

y se expulsará mediante ventiladores de aspiración a una cota por encima de las puertas de 

acceso. 

El sistema de ventilación estará formado por: 

• Circuito de impulsión (toma de aire exterior) mediante rejillas con filtros. 

• Circuito de aspiración (expulsión del aire al exterior) mediante ventiladores más 

silenciador. 
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El accionamiento del sistema será manual y automático. 

• El accionamiento manual se efectuará a través de pulsadores situados en el cuadro de 

distribución de la subestación. 

• El accionamiento automático, se controlará desde el PLC de servicios auxiliares, con un 

termostato interior y con la temperatura de los devanados de los transformadores. 

En caso de fuego se apagarán los equipos de ventilación, permaneciendo en este estado 

mientras dure la emergencia. 

Las rejas de entrada serán con lamas tipo “Λ”, que servirán para realizar la aspiración de 

aire del exterior. 

La salida de aire caliente, se realizará con rejas con lamas tipo “Z” instaladas en la parte 

superior.  

Rejillas de entrada 

La superficie de entrada de aire (Aent), será: 

k

A
A

v

Q

t

ent
−

=

=
1

 A t

 

Siendo: 

At: Área teórica de entrada de aire, en m2. 

Aent: Área real de entrada de aire, en m2. 

K: Factor de lamas. Para lamas con láminas en forma de Z o Λ normales de mercado 

k=0,3 

V: Velocidad de entrada del aire frío, en m/s (adoptado 3 m/s). 

 

Tabla resumen con los cálculos de ventilación y superficies de entrada de aire 

Elemento Q [m3/h] 
Velocidad 

entrada aire [m/s] 

Área entrada aire 

Aent [m2] 

Tracción nº 1 de 2250 kVA 4.848,17 3 0,45 

Tracción nº 2 de 2250 kVA 4.848,17 3 0,45 

Tracción nº 3 de 2.250 kVA 4.848,17 3 0,45 

Potencia 2.500 kVA 6.546,58 3 0,61 

Potencia 160 kVA 1.019,04 3 0,10 

Total 22.110,13  2,06 

 

Las rejillas de entrada a instalar serán todas de las mismas dimensiones con el fin de unificar 

la instalación. 

Por tanto, se instalarán dos rejillas en cada puerta doble de acceso a cada transformador, 

una en cada hoja. Todas las rejillas serán iguales y tendrán unas dimensiones de 90 cm de 

anchura y 60 cm de altura.  

Rejillas de salida 
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La superficie de salida de aire (Asal), será: 

k

A
A

v

Q

t

sal
−

=

=
1

 A t

 

Siendo: 

At: Área teórica de salida de aire, en m2. 

Asal: Área real de salida de aire, en m2. 

K: Factor de lamas. Para lamas con láminas en forma de Z o Λ normales de mercado 

k=0,3 

V: Velocidad de salida del aire caliente, en m/s (adoptado 6 m/s) (ventilación forzada, 

por lo que se supone será la superficie de salida al exterior de la rejilla del ventilador 

helicoidal. 

 

Tabla resumen con los cálculos de ventilación y superficies de salida de aire 

Elemento Q [m3/h] 
Ventrada  

aire [m/s] 

Área salida aire  

Asal [m2] 

Tracción nº 1 de 2250 kVA 4.848,17 6 0,23 

Tracción nº 2 de 2250 kVA 4.848,17 6 0,23 

Tracción nº 3 de 2.250 kVA 4.848,17 6 0,23 

Potencia 2.500 kVA 6.546,58 6 0,31 

Potencia 160 kVA 1.019,04 6 0,05 

Total 22.110,13  1,05 

 

Igualmente se unificarán todas las rejillas de salida de aire para simplificar el diseño de la 

instalación. 

Estas rejillas se adaptarán a la superficie de salida de cada uno de los ventiladores, que se 

analizan en el siguiente apartado. 

En resumen, para la zona de transformadores la aspiración de aire exterior se realizará a 

través de las rejillas a instalar en cada una de las dos hojas de las puertas de acceso a cada 

uno de los transformadores, que tendrán una rejilla con lamas tipo “Λ” y filtro, situada a 

cota inferior y con una superficie de 1,08 m2 (0,9 m x 0,6 m) por cada hoja de cada puerta, 

es decir, en total diez rejillas en las cinco puertas. 

La salida de aire caliente se realizará por medio de 5 ventiladores (uno en cada dependencia 

de los transformadores) ubicados en cota superior de fachada, por encima la puerta de 

acceso, y con rejilla con lamas tipo “Z”. Las dimensiones de esta rejilla se adaptarán al 

ventilador, siendo unas dimensiones de 0,76 x 0,56 m suficiente. 

3.1.3.1.1 Determinación de las características de los ventiladores 

Los ventiladores serán del tipo helicoidal con descarga libre. Al elegir el ventilador se buscará 

de forma que el caudal deseado corresponda a presión cero, o en todo caso, con algunos 
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mm de columna de agua (mmca) coincidiendo prácticamente con el caudal máximo que 

proporcione el ventilador. 

El caudal para el caso del transformador para 13 kV, el peor de los casos, es 6.546,58 m3/h. 

Si se considera una pérdida de carga máxima de 1 mmca, los ventiladores deberán cumplir 

las siguientes solicitaciones: 

• Caudal: 6.546,58 m3/h 

• Pérdida de carga: 10 mmca 

Aunque para el caso de los transformadores de tracción y de SSAA no sería necesario tanto 

caudal se tomará el mismo modelo para unificar el diseño. 

A esta característica se ajusta un ventilador tipo helicoidal, con una potencia eléctrica de 

792 W. Admite alimentación monofásica en 240 V c.a. o trifásica en 380 V c.a. 

En las siguientes hojas se adjuntan datos técnicos de este ventilador. 
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3.1.3.2 Zona rectificadores 

Los rectificadores, así como las cabinas de 30kV, 13,2 kV, 3 kV y continua, se encuentran 

en una gran sala de 217 m2 aproximadamente. El 100% del aire introducido a esta sala 

provendrá del exterior, se tomará mediante unas rejillas con filtros, ubicadas en la fachada 

norte, y se expulsará por la fachada sur mediante varias rejillas con filtros creando un 

sistema de ventilación natural.  
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Para la impulsión de aire desde el exterior hacia el interior de la sala general se instalarán 

siete rejillas tipo “Z” que serán iguales con una altura de 330 mm y una largura de 400 mm 

y hueco de 280 x 350 mm, que estarán ubicadas en la fachada norte, en la parte inferior. 

Para la extracción del aire caliente, se instalarán siete rejillas tipo “Z” que serán iguales con 

una altura de 330 mm y una largura de 400 mm y hueco de 280 x 350 mm, que estarán 

ubicadas en la fachada sur, en la parte superior. 

Así el sistema de ventilación estará formado por: 

• Circuito de impulsión (toma de aire exterior), mediante rejillas con filtro. 

• Circuito de aspiración (expulsión del aire al exterior), mediante rejillas con filtro en 

fachada opuesta. 

Las rejas serán con lamas tipo “Λ” para la puerta y “Z” para las lamas de la rejilla. 

Rejillas de entrada y salida 

La superficie de entrada de aire (Aent), será: 

k

A
A

v

Q

t

ent
−

=

=
1

 A t

 

Siendo: 

 At 

Área teórica de entrada de aire, en m2. 

 Aent 

Área real de entrada de aire, en m2. 

 K 

Factor de lamas. Para lamas con láminas en forma de Z o Λ normales de mercado 

k=0,3 

 V: 

Velocidad de entrada del aire frío, en m/s. Adoptado 3 m/s. 

 V: 

Velocidad de salida del aire frío, en m/s. Adoptado 2 m/s. 

 

Tabla resumen con los cálculos de ventilación y superficies de entrada y salida de aire 

 

Elemento Q [m3/h] 

Ventrada 

aire 
[m/s] 

Vsalida 

aire 
[m/s] 

Área entrada 
aire Aent [m2] 

Área salida aire  

Asal [m2] 

Rectificador nº1 1.553,73 3 2 0,21 0,30 

Rectificador nº2 1.553,73 3 2 0,21 0,30 

Rectificador nº3 1.553,73 3 2 0,21 0,30 

Total 4.661,19   0,63 0,90 

El área de entrada de aire necesario será de 0,63 m2. 

El área de salida de aire necesario será de 0,90 m2. 
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4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

 Generalidades 

Se instalará un sistema de protección contra descargas atmosféricas con un radio suficiente 

para proteger la instalación. 

Se ha basado por una parte en el CTE (Código Técnico de la Edificación) así como en la 

norma IEC 62305. 

La instalación se compondrá principalmente de un pararrayos situado en la parte más alta, 

que en esta ocasión corresponde con la cubierta del edificio. 

La instalación de protección contra el rayo estará formada por: 

• Instalación captadora. 

• Derivaciones. 

• Red de tierras suplementaria y conexión a la red de tierras general. 

4.1.1 Instalación captadora 

Dichas puntas estarán montadas sobre mástiles de altura adecuada, y situadas en una 

posición elevada sobre la cubierta del edificio. 

4.1.2 Derivaciones 

El captador deberá disponer de su propio cable de unión a tierra (conductor de bajada), y 

se conectará a la red de tierra general de la instalación. 

Se instalará también un contador de descargas, de tal forma que quede registrado en caso 

de actuación por la caída de un rayo. 

4.1.3 Red de tierras 

Se instalará una red de tierras con resistencia de puesta a tierra máxima de 10 Ω, y 

conectada a la red de tierras general de la instalación. 

 Normativa 

La instalación ha sido calculada de acuerdo con las Normas que le son aplicables y que se 

definen a continuación: 

• NET IPP "Instalaciones de Protección contra el rayo" 

• ITC-RAT 13 sobre las instalaciones de Puesta a Tierra 

• Norma del C.E.I nº 1024 - 1. 

• Norma UNE 21.185 “Protección de las estructuras contra el rayo. Principios generales” 

• Norma UNE 21.186. ANEXO B “Guía de evaluación del riesgo de impacto de rayo y 

selección del nivel de protección para una instalación exterior de protección contra el 

rayo”. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE) 

• IEC 62305 
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 Cálculo 

4.3.1 Procedimiento 

Todos los cálculos que se muestran a continuación se basan en el procedimiento de cálculo 

que consta en el Código Técnico de la Edificación (CTE SU 8). 

4.3.2 Densidad de impactos sobre el terreno 

La densidad de impactos de rayo sobre el terreno, Ng, expresado en número de rayos por 

km2 se puede calcular a partir del nivel ceráunico local, Nk, expresado en número de rayos 

por año, mediante la siguiente expresión: 

67,1
02,0 kg NN =  

No obstante, se conoce la densidad de impactos sobre el terreno, Ng, estadísticamente a 

partir de los datos meteorológicos registrados, en las diferentes zonas de la geografía 

peninsular (UNE 21186 Anexo B): 

 

En este caso, en Errenteria, se consideran 4 impactos por año y km2. 



 
 
 
Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Errenteria. 

 
 

P1822-SR-PCT-A12001-V02.docx 

Anejo nº 12 – Cálculo de 
Instalaciones Auxiliares 29 

 

4.3.3 Frecuencia esperada de impactos sobre la estructura (Ne) 

La frecuencia anual media Ne de impactos directos sobre una estructura se evalúa a partir 

de la expresión: 

6

1 101,1 −= CANN ege  Impactos / año 

donde: 

• Ng: Densidad anual media de impactos de rayo en la región donde está situada la 

estructura (número de impactos / año km2) 

• 1,1: Coeficiente de seguridad ligado a la evaluación de impactos 

• Ae: Superficie de captura equivalente de la estructura aislada (m2) 

• C1: Coeficiente relacionado con el entorno 

 

SE Errenteria 

Ng 4 

C1 0,5 

C2 1 

C3 1 

C4 0,5 

C5 5 

 

Densidad de impactos sobre el terreno 

Frecuencia esperada de impactos: Ne=NgxAexC1x10-6 

Riesgo asumible: Na= 5,5x10-3 /(C2C3C4C5) 

Eficiencia: E=1-Na/Ne 
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 Ae (m2) Ne Na E 

SET Errenteria 2.929,82 0,005859 0,0022 0,6245 

4.3.4 Selección del nivel de protección 

Para seleccionar el nivel de protección se deben comparar los valores de Na y Ne, pudiendo 

darse los siguientes casos: 

• Ne ≤ Na: el sistema de protección no es necesario 

• Ne > Na: se debe instalar un Sistema de Protección Contra el Rayo (SPCR) de eficiencia: 

En función de la eficacia calculada del sistema se determina el nivel de protección: 

 

Eficiencia calculada (E) Nivel de protección 

E > 0,98 Nivel I 

0,95 < E ≤ 0,98 Nivel II 

0,80 < E ≤ 0,95 Nivel III 

0 < E ≤ 0,80 Nivel IV 

 

Por tanto el nivel de eficiencia sería el “IV”. 

 Sistema elegido y volumen protegido 

Se considera sistema de protección contra el rayo con dispositivo de cebado electrónico. 

Estos sistemas aparecen registrados en el CTE y no requieren de ninguna alimentación 

auxiliar de ningún tipo, dándose el cebado de manera automática a resultas de la propia 

ionización de la atmósfera en los momentos previos a una descarga, “atrayendo” el rayo. 

Se extrae del CTE la explicación del volumen protegido por un tipo de pararrayo con 

dispositivo de cebado: 
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El radio de la esfera protectora sería de 60 metros. Ver gráfico explicativo en la siguiente 

hoja. 

 

Por tanto, la situación considerada para dicha protección sería la siguiente: 

Se situará un pararrayos sobre la cubierta del edificio de la nueva subestación.  

El mástil sobre el que se apoya la punta del pararrayos será de 2 m. 
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APÉNDICE 1. CÁLCULOS ALUMBRADO EXTERIOR 



Fecha 21/11/2023

EL - 23296 - Saitec - IS ETS Errenteria

Los valores nominales mostrados en este estudio son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias

colocadas con precisión, con una relación fija entre sí y para el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden

variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las mismas y propiedades reflectivas.

Para la realización del estudio se tiene en cuenta la vigente normativa: Reglamento de Eficiencia Energética en

Instalaciones de Alumbrado Exterior. En la Instrucción Técnica Complementaria ITC EA-02 se muestran los requisitos a

cumplir a la hora de iluminar la vía pública.

Para iluminar los cruces, se debe cumplir con la normativa CE3, que requiere lo siguiente:

- Iluminancia media: Em ≥ 15 lx

- Uniformidad media: Emin ≥ 0,4 lx



EL - 23296 - Saitec - IS ETS Errenteria

Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fichas de producto

Roadway luminaire (1x C.LED 1546LM -3000K)

Roadway luminaire (1x C.LED 2974LM -3000K)

Terreno 1

Plano de situación de luminarias 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objetos de cálculo / Escena de luz 1 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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3

Ficha de producto

Roadway luminaire

N° de artículo A.N.CC.002.3.008E.AC

E7

P 10.0 W

ΦLuminaria 1545 lm

Rendimiento

lumínico

154.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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4

Ficha de producto

Roadway luminaire

N° de artículo A.N.CC.003.3.008M.A

CE7

P 20.0 W

ΦLuminaria 2973 lm

Rendimiento

lumínico

148.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias

5
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias

6

N° de artículo A.N.CC.002.3.008E.AC

E7

Nombre del artículo Roadway luminaire

Lámpara 1x C.LED 1546LM -

3000K

P 10.0 W

ΦLuminaria 1545 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

31.299 m 30.920 m 4.000 m 4

28.815 m 35.805 m 4.000 m 5
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias

7

N° de artículo A.N.CC.003.3.008M.A

CE7

Nombre del artículo Roadway luminaire

Lámpara 1x C.LED 2974LM -

3000K

P 20.0 W

ΦLuminaria 2973 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

18.327 m 10.674 m 4.430 m 1

7.073 m 18.674 m 4.430 m 2

24.405 m 24.915 m 4.430 m 3

31.400 m 7.200 m 4.430 m 6
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

8
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

9

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

15.7 lx 6.98 lx 34.8 lx 0.44 0.20 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Superficie de cálculo 1

10

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.000 m

15.7 lx 6.98 lx 34.8 lx 0.44 0.20 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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