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1.  INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente anej o es justificar el dimen sionamiento de las distintas estruc turas 

perten ecientes al Proyecto  Constructivo del S ubestación Eléctrica de Tracción de 

Maltzaga .  
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2.  BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO  

2.1  Normativa utilizada  

En los cálculos realizados se han ut ilizado las siguientes normativas  y r ecomendaciones :  

¶ Instrucción de Hormigón Estructural EHE -08  

¶ Código Técni co de la Edificación, CTE: DB SE Seguridad Estructural  

¶ Código Técnico de la Edificación, CTE: DB SE -AE Seguridad Estructural Acciones en la 

Edificac ión  

¶ Código Técnico de la Edificación,  CTE: DB SE -C Seguridad Estructural Cimientos  

¶ Norma de Cons t rucción Sis morresistente NCSE -02.  

2.2  Criterios de durabilidad  

De acuerdo con la vigente Instrucción de h ormigón estructural (EHE -08)  se han tenido en 

cuenta los siguient es criterio s:   

¶ La vida útil de  la estructura  se considera de 100  años.  

¶ Se utilizará hormi gón con ambiente IIa  en todos los hormigones estructurales . 

¶ La resistencia cara cterística mínima del hormigón será de 25  MPa y la máxima relación 

agua/cemento será de 0, 60, con un contenid o mínimo d e cemento de 275  kg/m 3 de 

hormigón.  

¶ Se limitará el ancho d e fisura  a 0, 3 mm para todos  los elementos . 

¶ El recubrimiento m ínimo  de las armaduras será de 30 mm para los element os con clase 

de exposición I I a. El margen de recubrimiento será de 10 mm,  con lo cual, el  

recubrimiento nominal será  de 40 mm . 

2.3  Característica s de los materiales  

Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos (niveles  de 

control previstos y coeficientes de seguridad), se indican en el cuadro siguiente:  

 

MATERIAL  DEFINICIÓN  TIPO  
NIVEL DE 
CONTROL  

COEF. DE  

SEGURI DAD  
RECUBRIM.  

Hormigón  

Limpieza y 
nivelación  

HL-150/P/40  ---  ---  ---  

Cimentaciones, 
losas y alzados  

HA-25 /B/20/I Ia  Estadístico  gc=1.50  40 mm  

Acero 
Pasivo  

Toda la obra  B 500 S  Normal  gs=1.15  ---  

Ejecución  Todos los elementos  Normal  Según CTE  ---  
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2.4  Acci ones de cálculo  

2.4.1  Valores característicos de la s acciones  

2.4.1.1  Acciones perma nentes (G)  

2.4.1.1.1  Peso propio  

Corresponde al peso de los elementos estructural es y su valo r característico se deduce 

utilizando un peso específico para el hormigón armado de 2,5  y de 7.85 para el acero 

estructural  relativo s al del agua (9 ,8 KN/m 3).  

2.4.1.1.2  Carga muerta  

Para el cálculo del edificio y del depósito  se ha tomado una carga muert a sobre la c ubierta 

de 4kN/m 2.  

Se han considerado las siguientes sobrecargas de uso:  

¶ Cubierta  

- Grava (e=5 cm) : 0.05 m x 18  kN/m 3=  0, 9 kN/m 2  

- Hormigón  ligero  formación pendientes ( e=5 -20 cm)  =  (0.05  ï 0. 20 m ) x 18 

kN/m 3=0.9 -3.6 kN/m 2  

- Murete perimetral: 1.35 m x 0.15 m x 25 kN/m 3= 5 kN/m  

¶ Planta Baja  

- Muro de bloques de fachada: 15, 50  kN/m sobre el muro perimetral .  

2.4.1.1.3  Empuje d el terreno  

Se ha considerado los empujes del terreno  actuando sobre los muros perimetrales 20 cm)  

de acuerdo a los siguientes parámetros:  

¶ g =20  kN/m 3 

¶ Ø=  30 º  

2.4.1.2  Acciones variables (Q)  

2.4.1.2.1  Sobrecarga de uso  

Se han considerado las siguientes sobrecargas de uso:  

¶ Cubie rta : 1,0  kN/m 2  

¶ Muro perimetral:  10 kN/m 2 sobre el terreno adyacente  

¶ Losa de ci mentación:  

- Equipos sobre suelo t écnico: 20 kN/m 2 

- Tran sformador es: El valor total es de 10500 kg, y se apoya en 4 puntos (las ruedas) 

que forman los vértices de un cuadrado de 1 07 cm de lado. Se considera que el 
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transformador está quieto. Por lo tanto,  se consideran 4 cargas de 26.3 kN 

formando un cuadrado de 107 cm de lado.  

Los equipos interiores apoyarán sobre suelo técnico sin n ecesidad de bancadas. El 

pavimento  es sobreelevad o con estructura Heavy -duty P0 compuesta por secciones 

rectangulares de acero galvanizado sujetas por un conjunto soporte en cada instalación y 

panel E -30 de dimensiones 600x600x30 mm, con núcleo de tablero aglomerado de alta 

densidad (720 kg/m 3). Las cara cterísticas técnicas del suelo señalan las cargas admisibles:  

¶ Carga máxima distribuida: 2000 kg/m 2: 20 kN/m 2 

¶ Carga máxima puntual: 540 kg:  5.4 kN  

Los pesos de los equipos se distribuyen sobre su área en plan ta para comprobar que no se 

supera  la carga máxim a distribuida. Para comprobar la carga máxima puntual se suponen 

apoyados en  cuatro puntos, por lo que dividiendo su peso entre éstos se obtiene la carga 

concentrada. En las  siguientes tablas se resumen los resultados para cada grupo de 

cabinas:  

 

Cabinas d e 30 kV  

CABINA  
PESO  ANCHURA  fondo  

CARGA 

DISTRIBUIDA  

CARGA 

CONCENTRADA  

(kg)  (mm)  (mm)  (kg/m 2 )  (kg)  

Entrada 1  650  1100  1632  362  163  

Entrada 2  650  1100  1632  362  163  

Seccionamiento  650  750  1500  578  163  

Medida  650  750  1518  571  163  

T. Grupo 1  650  750  163 2 531  163  

T. Grupo 2  650  750  1632  531  163  

T. Grupo 
Reserva  

650  750  1632  531  163  

T. SSAA  650  750  1632  531  163  

T. 13 kV  650  750  1632  531  163  

 

Cabi nas de continua  

CABINA  
PESO  ANCHURA  fondo  

CARGA 
DISTRIBUIDA  

CARGA 
CONCENTRADA  

(kg)  (mm)  (mm)  (kg/m 2 )  (kg )  

Secc 1  600  800  1600  469  150  

Rectif 1  1500  1100  1600  852  375  

Feeder 4  1000  800  1600  781  250  

Feeder 3  1000  800  1600  781  250  

By-pass  1000  800  1600  781  250  

Retornos  1000  1000  1600  625  250  

Secc 2  600  800  1600  469  150  



 
 
 
Proyecto Constructivo de l nuevo depósito de Lanciego.  

 

 

P1686 -SR-PCT-A15001 -V01.doc  

Anejo nº 5 ï Cálculos 
Estructurales  5  

 

CABINA  
PESO  ANCHURA  fondo  

CARGA 
DISTRIBUIDA  

CARGA 
CONCENTRADA  

(kg)  (mm)  (mm)  (kg/m 2 )  (kg )  

Rectif 2  1500  1100  1600  852  375  

Feeder 2  1000  800  1600  781  250  

Feeder 1  1000  800  1600  781  250  

Secc 3  

(Reserva)  
600  800  1600  469  150  

Rectif 3  

(Reserva)  
1500  1100  1600  852  375  

 

Cabinas de 13 kV  

CABINA  
PESO  ANCHURA  fondo  

CARGA 

DISTRIBUIDA  

CARGA 

CONCENTRADA  

(kg)  (mm)  (mm)  (kg/m 2)  (kg)  

Entrada  650  750  840  1032  163  

Línea 1  650  750  840  1032  163  

Línea 2  650  750  840  1032  163  

 

Por lo tanto, las cargas admisibles y las máximas reales son:  

 

CARGA  

DISTRIBUIDA  CONCENTRADA  

(kN/ m 2 )  (kN)  

Admisible  20  5.4  

Máxima  10.32  3.75  

 CUMPLE CUMPLE 

 

Para quedarnos del lado de la seguridad, la sobrecarga de uso de los equipos interiores 

sobre la losa de cimentación (en la zona interior) se ha supuesto de 20 kN/m 2.  

2.4.1.2.2  Viento  

De acuerdo con el CTE la acción de viento o presión estática q e puede expresarse co mo:  

qe=q b ce cp 

¶ qb : Es la presión dinámica del vie nto conforme al mapa eólico del Anejo D.  

¶ ce Es el coeficiente de exposición, determinado c onforme a las especificaciones del 

Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la  altura sobre el terr eno del 

punto considerado.  
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¶ cp Es el coeficiente eó lico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, 

en función de la esbel tez del edificio en el plano paralelo al viento.  

La acción del viento se calcula a partir de la  presión estática q e que actú a en la dirección 

perpendicular a la super ficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 

presión, conforme a los crit erios del Código Técnico de la Edificación DB -SE AE, en función 

de la geometría del edificio, l a zona eólica y grado  de aspe reza seleccionados, y la altura 

sobre el t erreno del punto considerado:  

¶ Zona eólica: C  

¶ Grado de aspereza: III. Zona rural accidentad a o llana con obstáculos  

 

 

La acción del viento se calcula a part ir  de la presión está tica q e que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 

presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB -SE AE, en función 
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de la geometría del edi ficio, la zona eólica  y grado  de aspereza seleccionados, y la altura 

sobre el terreno del punto considerado.  

 

 Viento X  Viento Y  

qb  

(kN/m²)  
esbeltez  cp  (presión)  cp  (succión)  esbeltez  cp  (presión)  cp  (succión)  

0.520  0.22  0.70  -0.30  0.54  0.71  -0.40  
 

 

Presión estática  

Planta  Ce (Coef. exposición)  
Viento X  

(kN/m²)  

Viento Y  

(kN/m²)  

Cubierta  1.99  1.035  1.153  

Planta Baja  1.42  0.740  0.825  
 

2.4.1.2.3  Acciones térmicas  

Dadas las dimensiones de las estru cturas, en todos los casos con longitudes inferiores a 40 

m, de acuerdo con el CTE no es necesa rio tener en cuenta los efect os derivados de las 

acciones térmicas.  

2.4.1.2.4  Nie ve  

El edificio se encuentra en el municipio de Eiba r, ubicado en  la Zona de clima invernal 1 y 

altitud topográfica + 121 m con exposición de viento normal.  

Como valor de carga  de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, q n, se ha 

tomado :  

q n = ȉ sk = 0. 40  kN/m 2 

siendo:  

ȉ=1  (coef iciente de forma de la cubierta)  

sk =0. 40 kN/m 2  
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Dado que esta carga no es concomitante con las sobrecargas de uso consideradas en ca da 

caso y su valor característico es menor, no se ha tenido en cuenta en los cálculos  

realizados.  

2.4.1.3  Acciones accidentales  (A)  

En este caso, la localización del proyecto en una zona con aceleración sísmica básica 

inferior a 0.04g, el mínimo establecido por l a normativa sismorresistente NCS E-02, 

permite no realizar el cálculo a sismo de la es tructura por lo que no se tendrá en cuenta 

esta acción en los  modelo s de cálculo realizados . 
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2.4.2  Valores representativos de las acciones  

Las acciones permanentes se represen tan por sus valores característicos G k 

Las acciones variables, en función de la situa ción de proyecto considerada y el estado 

límite comprobado, tienen distintos valores representativos:  

¶ Valor característico Q k: Será el valor de la acción cuando actúe aisl adamente.  

¶ Valor de combinación Y0 Qk : Será el valor de la acción cuando con alguna o tra acción 

variable  

¶ Valor frecuente Y1 Qk: Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante un 

periodo de corta duración respecto a la vida útil de la estructura.  

¶ Valor casi -permanente Y2 Qk : Será el valor de la acción que sea sobrepasado du rante 

un a gran parte de la vida útil de la estructura  

Los coeficientes de combinación adoptados para las acciones variables son:  

 

2.4.3  Valores de cálculo de las acciones  

Los valores d e cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el 

correspon diente c oeficiente parcial de seguridad gF a los valores representativos de las 

acciones, definidos en el apartado anterior.  
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2.5  Combinación de acciones  

2.5.1  Estados límites últimos  

Situ ación persistente  

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se  realiza rán de acuerdo con el 

siguiente criterio:  

ä
²

ÖyÖg+Ög+Öä
²

g+Öä
²

g

1i
i,k

Q
i,0i,Q1,k

Q
1,Qj,k

*G
1j
j

i,k
G

1i
i,G

 

donde:  

Gk,i = valor representativo de cada acción permanente  

G* k,j = valor representativo de cada acción pe rmanente de valor no constante  

Qk,1 = valor característico de la acción variab le domin ante  

y0,i  Qk,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 

variable dominante.  

2.5.2  Estados límites de servicio  

Las combinaciones de las disti ntas acciones consideradas se realizarán de acuerdo con el 

siguiente criterio :  

Combin ación característica (poco probable o rara):  

ä
>

ÖyÖg+Ög+Öä
²

g+Öä
²

g

1i
i,k

Q
i,0i,Q1,k

Q
1,Qj,k

*G
1j

j*,Gi,k
G

1i
i,G
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Combinación frecuente:  

ä
>

ÖyÖg+ÖYg+Öä
²

g+Öä
²

g

1i
i,k

Q
i,2i,Q1,k

Q
1,11,Qj,k

*G
1j

j*,Gi,k
G

1i
i,G

 

Combinación casi -permanente:  

ä
²

ÖyÖg+Öä
²

g+Öä
²

g

1i
i,k

Q
i,2i,Qj,k

*G
1j

j*,Gi,k
G

1i
i,G

 

2.6  Progr amas informáticos empleados  

Para el desarrollo de los cálculos necesarios par a el com pleto y correcto diseño de las 

estructuras  se han utilizado los siguientes programas informáticos:  

¶ CYPECAD de Cype Ingenieros : Calcula estructuras tridimensionales de horm igón.  

¶ Prontuario informático del hormigón estructural 3.1 .  
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3.  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  

A continuación se adjuntan los cálculos justificativos de las distintas estructuras.  

3.1  Estructura edificio  

3.1.1  Modelo de calculo  

El edificio  se ha modelizado y calculado utilizand o el programa Cypecad v20 20  b. A 

continuación,  se adjuntan los listados de datos d e entrad a, resultados  y dimensionamiento 

de los distintos elementos.  
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3.1.2  Datos de entrada  

A cont inuación,  se adjunta los listados de datos de entrada del modelo.  

1. -  VERSIÓ N DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA  
Versión: 2020  

Número de licencia: 144094  
 

2. -  DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA  
Proyecto: subetacion_Maltzaga  

Clave: subetacion_Maltzaga  
 

3. -  NORMAS CONSIDERADAS  
Hormigón: EHE -08  

Aceros conformados: CTE DB SE -A 

Aceros la minados y armados: CTE DB SE -A 

Categorías de uso  

B. Zonas administrativas  

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento  
 

4. -  ACCIONES CONSIDERADAS  
 

4.1. -  Gravitatorias  

Planta  

Sobrecarga de uso  
Cargas muertas  

(kN/m²)  Categoría  
Valor  

(kN/m²)  

Cub ierta  G2 1.0  0.0  

Planta Baja  B 0.0  0.0  

Cimentación  B 20.0  0.0    

4.2. -  Viento  

CTE DB SE -AE 
Código Técnico de la Edificación.  
Documento Básico Seguridad Estructural -  Acciones en la Edificación  

Zona eólica: C  

Grado de aspereza: III. Zona rural accidenta da o llana con obstáculos  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática q e que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 

conforme a los criterios del Código Técn ico de la Edificación DB -SE AE, en función de la geometría del 
edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 
considerado:  

qe = q b · c e · c p 

Donde:  

qb Es la presión dinámica del viento conforme al map a eólico del Anejo D.  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en 
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.  
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cp Es el coeficiente eólico o de presi ón, calculado según la tabla  3.5 del apartado 3.3.4, en función de 
la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.  

 

  Viento X  Viento Y  

q b  

(kN/m²)  
esbeltez  cp  (presión)  cp  (succión)  esbeltez  cp  (presión)  cp  (succión)  

0.520  0.22  0.70  -0.30  0.5 4 0.71  -0.40  
 
 

Presión estática  

Planta  Ce (Coef. exposición)  
Viento X  

(kN/m²)  

Viento Y  

(kN/m²)  

Cubierta  1.99  1.035  1.153  

Planta Baja  1.42  0.740  0.825  
 
 

Anchos de banda  

Plantas  
Ancho de banda Y  

(m)  

Ancho de banda X  

(m)  

En todas las plantas  10.3 7 24.67  
 
 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden  

Coeficientes de Cargas  

    +X: 1.00            -X:1.00  

    +Y: 1.00            -Y:1.00  

 

Cargas de viento  

Planta  
Viento X  

(kN)  

Viento Y  

(kN)  

Cubierta  24.422  64.728  

Planta Baja  21.300  56.453  
 
 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas 
de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 
dimensión máxima del edificio.  
 

4.3. -  Sismo  

Sin acción de sismo  
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4.4. -  Hipótesis de carga  

Automáticas  

Peso propio  

Cargas muertas  

Sobrecarga (Uso B)  

Sobrecarga (Uso G2)  

Viento +X exc.+  

Viento +X exc. -  

Viento -X exc.+  

Viento -X exc. -  

Viento +Y exc.+  

Viento +Y exc. -  

Viento -Y exc.+  

Viento -Y exc. -  

Adicionales  
Referencia  Naturaleza  

H 1  Empujes del terreno  
   

4.5. -  Leyes de presiones sobre muros  

Empujes del terreno  

Referencia  Hipótesis  Descripción  Muro  

Empuje de Defecto  

(Primera situación de 

relleno)  

H 1  

Con relleno: Cota 1.00 m  

M2, M3, M4, 

M5 

Ángulo de  talud 0.00 Grados  

Densidad aparente 20.00 kN/m³  

Densidad sumergida 11.00 kN/m³  

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados  

Evacuación por drenaje 100.00 %  

Empuje de Defecto  

(Segunda situación de 
relleno)  

Sobrecarga (Uso 
B)  

Con relleno: Cota 1 .00 m  

M2, M3, M4, 
M5 

Ángulo de talud 0.00 Grados  

Densidad aparente 20.00 kN/m³  

Densidad sumergida 11.00 kN/m³  

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados  

Evacuación por drenaje 100.00 %  

Carga 1:  

Tipo: Uniforme  

Valor: 10.00 kN/m²  
  

4.6. -  Listado de cargas  

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)  
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Grupo  Hipótesis  Tipo  Valor  Coordenadas  

Planta Baja  Cargas muertas  Lineal  15.50  ( -0.07,9.99) (24.22,9.97)  

  Cargas muertas  Lineal  15.50  (24.24,9.97) (24.27, -0.07)  

  Cargas muertas  Lineal  15.50  (24.29, -0.07) ( -0.09, -0.09)  

  Cargas muertas  Lineal  15.50  ( -0.08, -0.10) ( -0.07,9.98)  

Cubierta  Cargas muertas  Lineal  5.00  ( -0.25,10.12) (24.42,10.12)  

  Cargas muertas  Lineal  5.00  (24.42,10.12) (24.42, -0.25)  

  Cargas muertas  Lineal  5.00  (24.42, -0.25) ( -0.25, -0.25)  

  Cargas muertas  Lineal  5.00  ( -0.25, -0.25) ( -0.25,10.12)  

  Cargas muertas  Superficial  1.24  ( -0.24,10.12) (24.42,10.12) (24.42,7.53) ( -0.25,7.53)  

  Cargas muertas  Superficial  3.26  ( -0.25,2.34) (24.42,2.34) (24.42, -0.25) ( -0.25, -0.25)  

  Cargas muertas  Superficial  2.59  ( -0.23,2.34) (24.42,2.33) (24.42,4.93) ( -0.25,4.94)  

  Cargas muertas  Superficial  1.91  ( -0.24,7.53) (24.42,7.53) (24.42,4.93) ( -0.24,4.93)    

5. -  ESTADOS LÍMITE  

E.L.U. de rotura. Hormigón  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones  

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m  

Tensiones sobre el terreno  

Desplazamientos  
Acciones características  

  

6. -  SITUACIONES DE PROYECTO  
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de ac ciones se definirán de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

¶ Con coeficientes de combinación  

¶ Sin coeficientes  de combinación  

² ²

g +g + gä äGj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

Donde:  

 

Gk Acción permanente  

Pk Acción de pretensado  

Qk Acción variable  

gG Coeficiente parcial de seguridad de las ac ciones permanentes  

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado  

gQ,1  Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal  

gQ,i  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento  

yp,1  Coeficiente d e combinación de la acción variable principal  

ya,i  Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
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6.1. -  Coeficientes parciales de seguridad ( g) y coeficientes de combinación 

(y)  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:  

 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE - 08  

Persistente o transitoria  

  
Coeficientes parciales de seguridad ( g)  Coeficientes de combinación ( y)  

Favorable  Desfavorable  Principal ( yp)  Acompañamiento ( ya)  

Carga permanente (G)  1.000  1.350  -  -  

Sobrecarga (Q -  Uso B)  0.000  1.500  1.000  0.700  

Sobrecarga (Q -  Uso G2)  0.000  1.500  1.000  0.000  

Viento (Q)  0.000  1.500  1.000  0.600  

Empujes del terreno (H)  1.000  1.350  -  -   
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE - 08 / CTE DB - SE C 

Persistente o transitoria  

  
Coeficientes parciales de seguridad ( g)  Coeficientes de combinación ( y)  

Favorable  Desfavorable  Principal ( yp)  Acompañamiento ( ya)  

Carga permanente (G)  1.000  1.600  -  -  

Sobrecarga (Q -  Uso B)  0.000  1.600  1.000  0.700  

Sob recarga (Q -  Uso G2)  0.000  1.600  1.000  0.000  

Viento (Q)  0.000  1.600  1.000  0.600  

Empujes del terreno (H)  1.000  1.600  -  -   
  

Tensiones sobre el terreno  

Característica  

  
Coeficientes parciales de seguridad ( g)  Coeficientes de combinación ( y)  

Favorable  Desfavorable  Principal ( yp)  Acompañamiento ( ya)  

Carga permanente (G)  1.000  1.000  -  -  

Sobrecarga (Q -  Uso B)  0.000  1.000  1.000  1.000  

Sobrecarga (Q -  Uso G2)  0.000  1.000  1.000  1.000  

Viento (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000  

Empujes del terreno (H)  1.000  1.000  -  -   
  

Desplazamientos  

Característica  

  
Coeficientes parciales de seguridad ( g)  Coeficientes de combinación ( y)  

Favorable  Desfavorable  Principal ( yp)  Acompañamiento ( ya)  

Carga permanente (G)  1.000  1.000  -  -  

Sobrecarga (Q -  Uso B)  0.000  1.000  1.000  1.000  

Sobrecarga (Q -  Uso G2)  0.000  1.000  1.000  1.000  

Viento (Q)  0.000  1.000  1.000  1.000  

Empujes del terreno (H)  1.000  1.000  -  -   
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6.2. -  Combinaciones  

Â  Nombres de las hipótesis  

PP Peso propio  

CM Cargas muertas  

H 1  H 1  

Qa (B)  Sobrecarga (Uso B. Zo nas administrativas)  

Qa (G2)  Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento)  

V(+X exc.+)  Viento +X exc.+  

V(+X exc. - )  Viento +X exc. -  

V( -X exc.+)  Viento -X exc.+  

V( -X exc. - )  Viento -X exc. -  

V(+Y exc.+)  Vien to +Y exc.+  

V(+Y exc .- )  Viento +Y exc. -  

V( -Y exc.+)  Viento -Y exc.+  

V( -Y exc. - )  Viento -Y exc. -   
  

Â  E.L.U. de rotura. Hormigón  

Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y exc. - )  

1 1.000  1.000  1. 000                      

2 1.350  1.350  1.000                      

3 1.000  1.000  1.000  1.500                    

4 1.350  1.350  1.000  1.500                    

5 1.000  1.000  1.000    1.500                  

6 1.350  1.350  1.000    1.500                  

7 1.000  1. 000  1.000  1.050  1.500                  

8 1.350  1.350  1.000  1.050  1.500                  

9 1.000  1.000  1.000      1.500                

10  1.350  1.350  1.000      1.500                

11  1.000  1.000  1.000  1.050    1.500                

12  1.350  1.350  1.000  1.050    1.500                

13  1.000  1.000  1.000  1.500    0.900                

14  1.350  1.350  1.000  1.500    0.900                

15  1.000  1.000  1.000    1.500  0.900                

16  1.350  1.350  1.000    1.500  0.900                

17  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500  0.900                

18  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500  0.900                

19  1.000  1.000  1.000        1.500              

20  1.350  1.350  1.000        1.500              

21  1.000  1.000  1.000  1.050      1.500              

22  1.350  1.350  1.000  1.050      1.500              

23  1.000  1.000  1.000  1.500      0.900              

24  1.350  1.350  1.000  1.500      0.900              

25  1.000  1.000  1.000    1.500    0.900              

26  1.350  1.350  1.000    1.500    0.900              

27  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500    0.900              

28  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500    0.900              

29  1.000  1.000  1.000          1.500            

30  1.350  1.350  1.000          1.500            

31  1.000  1.000  1.000  1.050        1.500            

32  1.350  1.350  1.000  1.050        1.500            

33 1.000  1.000  1.000  1.500        0.900            

34  1.350  1.350  1.000  1.500        0.900            

35  1.000  1.000  1.000    1.500      0.900            

36  1.350  1.350  1.000    1.500      0.900            

37  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500      0.900            

38  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500      0.900            
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Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y exc. - )  

39  1.000  1.000  1.000            1.500          

40  1.350  1.350  1.000            1.500          

41  1.000  1.000  1.000  1.050          1.500          

42  1.350  1.350  1.000  1.050          1.500          

43  1.000  1.00 0 1.000  1.500          0.900          

44  1.350  1.350  1.000  1.500          0.900          

45  1.000  1.000  1.000    1.500        0.900          

46  1.350  1.350  1.000    1.500        0.900          

47  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500        0.900          

48  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500        0.900          

49  1.000  1.000  1.000              1.500        

50  1.350  1.350  1.000              1.500        

51  1.000  1.000  1.000  1.050            1.500        

52  1.350  1.350  1.000  1.050            1.500        

53  1.000  1.000  1.000  1.50 0           0.900        

54  1.350  1.350  1.000  1.500            0.900        

55  1.000  1.000  1.000    1.500          0.900        

56  1.350  1.350  1.000    1.500          0.900        

57  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500          0.900        

58  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500          0.900        

59  1.000  1.000  1.000                1.500      

60  1.350  1.350  1.000                1.500      

61  1.000  1.000  1.000  1.050              1.500      

62  1.350  1.350  1.000  1.050              1.500      

63  1.000  1.000  1.000  1.500              0.900      

64  1.350  1.350  1.000  1.500              0.900      

65  1.000  1.000  1.000    1.500            0.900      

66  1.350  1.350  1.000    1.500            0.900      

67  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500            0.900      

68  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500            0.900      

69  1.000  1.000  1.000                  1.500    

70  1.350  1.350  1.000                  1.500    

71  1.000  1.000  1.000  1.050                1.500    

72  1.350  1.350  1.000  1.050                1.500    

73  1.000  1.000  1.000  1.500                0.900    

74  1.350  1.350  1.000  1.500                0.900    

75  1.000  1.000  1.000    1.500              0.900    

76  1.350  1.350  1.000    1.500              0.900    

77  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500              0.900    

78  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500              0.900    

79  1.000  1.000  1.000                    1.500  

80  1.350  1.350  1.000                    1.500  

81  1.000  1.000  1.000  1.050                  1.500  

82  1.350  1.350  1.000  1.050                  1.500  

83  1.000  1.000  1.000  1.500                  0.900  

84  1.350  1. 350  1.000  1.500                  0.900  

85  1.000  1.000  1.000    1.500                0.900  

86  1.350  1.350  1.000    1.500                0.900  

87  1.000  1.000  1.000  1.050  1.500                0.900  

88  1.350  1.350  1.000  1.050  1.500                0.900  

89  1.000  1.000  1.350                      

90  1.350  1.350  1.350                      

91  1.000  1.000  1.350  1.500                    

92  1.350  1.350  1.350  1.500                    

93  1.000  1.000  1.350    1.500                  

94  1.350  1.350  1.350    1.500                  

95  1.000  1.000  1.350  1.050  1.500                  

96  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500                  

97  1.000  1.000  1.350      1.500                

98  1.350  1.350  1.350      1.500                

99  1.000  1.000  1.350  1.050    1.500                

100  1.350  1.350  1.350  1.050    1.500                

101  1.000  1.000  1.350  1.500    0.900                
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Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y exc. - )  

102  1.350  1.350  1.350  1.500    0.900                

103  1.000  1.000  1.350    1.500  0.900                

104  1.350  1.350  1.350    1.500  0.900                

105  1.000  1. 000  1.350  1.050  1.500  0.900                

106  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500  0.900                

107  1.000  1.000  1.350        1.500              

108  1.350  1.350  1.350        1.500              

109  1.000  1.000  1.350  1.050      1.500              

110  1.350  1.3 50  1.350  1.050      1.500              

111  1.000  1.000  1.350  1.500      0.900              

112  1.350  1.350  1.350  1.500      0.900              

113  1.000  1.000  1.350    1.500    0.900              

114  1.350  1.350  1.350    1.500    0.900              

115  1.000  1.00 0 1.350  1.050  1.500    0.900              

116  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500    0.900              

117  1.000  1.000  1.350          1.500            

118  1.350  1.350  1.350          1.500            

119  1.000  1.000  1.350  1.050        1.500            

120  1.350  1.350  1.350  1.050        1.500            

121  1.000  1.000  1.350  1.500        0.900            

122  1.350  1.350  1.350  1.500        0.900            

123  1.000  1.000  1.350    1.500      0.900            

124  1.350  1.350  1.350    1.500      0.900            

125  1.000  1.000  1.350  1.050  1.500      0.900            

126  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500      0.900            

127  1.000  1.000  1.350            1.500          

128  1.350  1.350  1.350            1.500          

129  1.000  1.000  1.350  1.050          1.500          

130  1.350  1.350  1.350  1.050          1.500          

131  1.000  1.000  1.350  1.500          0.900          

132  1.350  1.350  1.350  1.500          0.900          

133  1.000  1.000  1.350    1.500        0.900          

134  1.350  1.350  1.350    1.500        0.900          

135  1.000  1.000  1. 350  1.050  1.500        0.900          

136  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500        0.900          

137  1.000  1.000  1.350              1.500        

138  1.350  1.350  1.350              1.500        

139  1.000  1.000  1.350  1.050            1.500        

140  1.350  1.350  1.3 50  1.050            1.500        

141  1.000  1.000  1.350  1.500            0.900        

142  1.350  1.350  1.350  1.500            0.900        

143  1.000  1.000  1.350    1.500          0.900        

144  1.350  1.350  1.350    1.500          0.900        

145  1.000  1.000  1.35 0 1.050  1.500          0.900        

146  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500          0.900        

147  1.000  1.000  1.350                1.500      

148  1.350  1.350  1.350                1.500      

149  1.000  1.000  1.350  1.050              1.500      

150  1.350  1.350  1.350  1.050              1.500      

151  1.000  1.000  1.350  1.500              0.900      

152  1.350  1.350  1.350  1.500              0.900      

153  1.000  1.000  1.350    1.500            0.900      

154  1.350  1.350  1.350    1.500            0.900      

155  1.000  1.000  1.350  1.050  1.500            0.900      

156  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500            0.900      

157  1.000  1.000  1.350                  1.500    

158  1.350  1.350  1.350                  1.500    

159  1.000  1.000  1.350  1.050                1.500    

160  1.350  1.350  1.350  1.050                1.500    

161  1.000  1.000  1.350  1.500                0.900    

162  1.350  1.350  1.350  1.500                0.900    

163  1.000  1.000  1.350    1.500              0.900    

164  1.350  1.350  1.350    1.500              0.900    
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Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y exc. - )  

165  1.000  1.000  1.350  1. 050  1.500              0.900    

166  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500              0.900    

167  1.000  1.000  1.350                    1.500  

168  1.350  1.350  1.350                    1.500  

169  1.000  1.000  1.350  1.050                  1.500  

170  1.350  1.350  1.350  1.0 50                  1.500  

171  1.000  1.000  1.350  1.500                  0.900  

172  1.350  1.350  1.350  1.500                  0.900  

173  1.000  1.000  1.350    1.500                0.900  

174  1.350  1.350  1.350    1.500                0.900  

175  1.000  1.000  1.350  1.05 0 1.500                0.900  

176  1.350  1.350  1.350  1.050  1.500                0.900   
  

Â  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones  

Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y ex c.- )  

1 1.000  1.000  1.000                      

2 1.600  1.600  1.000                      

3 1.000  1.000  1.000  1.600                    

4 1.600  1.600  1.000  1.600                    

5 1.000  1.000  1.000    1.600                  

6 1.600  1.600  1.000    1.600                  

7 1.000  1.000  1.000  1.120  1.600                  

8 1.600  1.600  1.000  1.120  1.600                  

9 1.000  1.000  1.000      1.600                

10  1.600  1.600  1.000      1.600                

11  1.000  1.000  1.000  1.120    1.600                

12  1. 600  1.600  1.000  1.120    1.600                

13  1.000  1.000  1.000  1.600    0.960                

14  1.600  1.600  1.000  1.600    0.960                

15  1.000  1.000  1.000    1.600  0.960                

16  1.600  1.600  1.000    1.600  0.960                

17  1.000  1. 000  1.000  1.120  1.600  0.960                

18  1.600  1.600  1.000  1.120  1.600  0.960                

19  1.000  1.000  1.000        1.600              

20  1.600  1.600  1.000        1.600              

21  1.000  1.000  1.000  1.120      1.600              

22  1.600  1.600  1. 000  1.120      1.600              

23  1.000  1.000  1.000  1.600      0.960              

24  1.600  1.600  1.000  1.600      0.960              

25  1.000  1.000  1.000    1.600    0.960              

26  1.600  1.600  1.000    1.600    0.960              

27  1.000  1.000  1.000  1. 120  1.600    0.960              

28  1.600  1.600  1.000  1.120  1.600    0.960              

29  1.000  1.000  1.000          1.600            

30  1.600  1.600  1.000          1.600            

31  1.000  1.000  1.000  1.120        1.600            

32  1.600  1.600  1.000  1.120        1.600            

33  1.000  1.000  1.000  1.600        0.960            

34  1.600  1.600  1.000  1.600        0.960            

35  1.000  1.000  1.000    1.600      0.960            

36  1.600  1.600  1.000    1.600      0.960            

37  1.000  1.000  1.000  1.120  1.600      0.960            

38  1.600  1.600  1.000  1.120  1.600      0.960            

39  1.000  1.000  1.000            1.600          

40  1.600  1.600  1.000            1.600          

41  1.000  1.000  1.000  1.120          1.600          

42  1.600  1.600  1.000  1.120          1.600          

43  1.000  1.000  1.000  1.600          0.960          

44  1.600  1.600  1.000  1.600          0.960          

45  1.000  1.000  1.000    1.600        0.960          

46  1.600  1.600  1.000    1.600        0.960          

47  1.000  1.000  1.000  1.120  1.600        0.960          
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Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y ex c.- )  

48  1.600  1.600  1.000  1.120  1.600        0.960          

49  1.000  1.000  1.000              1.600        

50  1.600  1.600  1.000              1.600        

51  1.000  1.000  1.000  1.120            1.600        

52  1.600  1.600  1.000  1.120            1.600        

53  1.000  1.000  1.000  1.600            0.960        

54  1.600  1.600  1.000  1.600            0.960        

55  1.000  1.000  1.000    1.600          0.960        

56  1.600  1.600  1.000    1.600          0.960        

57  1.000  1.000  1.000  1.120  1.600          0.960        

58  1. 600  1.600  1.000  1.120  1.600          0.960        

59  1.000  1.000  1.000                1.600      

60  1.600  1.600  1.000                1.600      

61  1.000  1.000  1.000  1.120              1.600      

62  1.600  1.600  1.000  1.120              1.600      

63  1.000  1.000  1.000  1.600              0.960      

64  1.600  1.600  1.000  1.600              0.960      

65  1.000  1.000  1.000    1.600            0.960      

66  1.600  1.600  1.000    1.600            0.960      

67  1.000  1.000  1.000  1.120  1.600            0.960      

68  1.600  1.600  1. 000  1.120  1.600            0.960      

69  1.000  1.000  1.000                  1.600    

70  1.600  1.600  1.000                  1.600    

71  1.000  1.000  1.000  1.120                1.600    

72  1.600  1.600  1.000  1.120                1.600    

73  1.000  1.000  1.000  1.600                0.960    

74  1.600  1.600  1.000  1.600                0.960    

75  1.000  1.000  1.000    1.600              0.960    

76  1.600  1.600  1.000    1.600              0.960    

77  1.000  1.000  1.000  1.120  1.600              0.960    

78  1.600  1.600  1.000  1.120  1. 600              0.960    

79  1.000  1.000  1.000                    1.600  

80  1.600  1.600  1.000                    1.600  

81  1.000  1.000  1.000  1.120                  1.600  

82  1.600  1.600  1.000  1.120                  1.600  

83  1.000  1.000  1.000  1.600                  0.960  

84  1.600  1.600  1.000  1.600                  0.960  

85  1.000  1.000  1.000    1.600                0.960  

86  1.600  1.600  1.000    1.600                0.960  

87  1.000  1.000  1.000  1.120  1.600                0.960  

88  1.600  1.600  1.000  1.120  1.600                0.960  

89  1.000  1.000  1.600                      

90  1.600  1.600  1.600                      

91  1.000  1.000  1.600  1.600                    

92  1.600  1.600  1.600  1.600                    

93  1.000  1.000  1.600    1.600                  

94  1.600  1.600  1.600    1.600                  

95  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600                  

96  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600                  

97  1.000  1.000  1.600      1.600                

98  1.600  1.600  1.600      1.600                

99  1.000  1.000  1.600  1.120    1.600                

100  1.600  1.600  1.600  1.120    1.600                

101  1.000  1.000  1.600  1.600    0.960                

102  1.600  1.600  1.600  1.600    0.960                

103  1.000  1.000  1.600    1.600  0.960                

104  1.600  1.600  1.600    1.600  0.960                

105  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600  0.960                

106  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600  0.960                

107  1.000  1.000  1.600        1.600              

108  1.600  1.600  1.600        1.600              

109  1.000  1.000  1.600  1.120      1.600              

110  1.600  1.600  1.600  1.120      1.600              
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Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y ex c.- )  

111  1.000  1.000  1.600  1.600      0.960              

112  1.600  1.600  1.600  1.600      0.960              

113  1.000  1.000  1.600    1.600    0.960              

114  1.600  1.600  1.600    1.600    0.960              

115  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600    0.960              

116  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600    0.960              

117  1.000  1.000  1.600          1.600            

118  1.600  1.600  1.600          1.600            

119  1.000  1.000  1.600  1.120        1.600            

120  1.600  1.600  1.600  1.120        1.600            

121  1.000  1.000  1.600  1.600        0.960            

122  1.600  1.600  1.600  1.600        0.960            

123  1.000  1.000  1.600    1.600      0.960            

124  1.600  1.600  1.600    1.600      0.960            

125  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600      0.960            

126  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600      0.960            

127  1.000  1.000  1.600            1.600          

128  1.600  1.600  1.600            1.600          

129  1.000  1.000  1.600  1.120          1.600          

130  1.600  1.600  1.600  1.120          1.600          

131  1.000  1.000  1.600  1.600          0.960          

132  1.600  1.600  1.600  1.600          0.960          

133  1.000  1.000  1.600    1.600        0.960          

134  1.600  1.600  1.600    1.600        0.960          

135  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600        0.960          

136  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600        0.960          

137  1.000  1.000  1.600              1.600        

138  1.600  1.600  1.600              1.600        

139  1.000  1.000  1.600  1.120            1.600        

140  1.600  1.600  1.600  1.120            1.600        

141  1.000  1.000  1.600  1.600            0.960        

142  1.600  1.600  1.600  1.600            0.960        

143  1.000  1.000  1.600    1.600          0.960        

144  1.600  1.600  1.600    1.600          0.960        

145  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600          0.960        

146  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600          0.960        

147  1.000  1.000  1.600                1.600      

148  1.600  1.600  1.600                1.600      

149  1.000  1.000  1.600  1.120              1.600      

150  1.600  1.600  1.600  1.120              1.600      

151  1.000  1.000  1.600  1.600              0.960      

152  1.600  1.600  1.600  1.600              0.960      

153  1.000  1.000  1.600    1.600            0.960      

154  1.600  1.600  1.600    1.600            0.960      

155  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600            0.960      

156  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600            0.960      

157  1.000  1.000  1.600                  1.600    

158  1.600  1.600  1.600                  1.600    

159  1.000  1.000  1.600  1.120                1.600    

160  1.600  1.600  1.600  1.120                1.600    

161  1.000  1.000  1.600  1.600                0.960    

162  1.600  1.600  1.600  1.600                0.960    

163  1.000  1.000  1.600    1.600              0.960    

164  1.600  1.600  1.600    1.600              0.960    

16 5 1.000  1.000  1.600  1.120  1.600              0.960    

166  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600              0.960    

167  1.000  1.000  1.600                    1.600  

168  1.600  1.600  1.600                    1.600  

169  1.000  1.000  1.600  1.120                  1.600  

170  1.600  1.600  1.600  1.120                  1.600  

171  1.000  1.000  1.600  1.600                  0.960  

172  1.600  1.600  1.600  1.600                  0.960  

173  1.000  1.000  1.600    1.600                0.960  
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Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y ex c.- )  

174  1.600  1.600  1.600    1.600                0.960  

175  1.000  1.000  1.600  1.120  1.600                0.960  

176  1.600  1.600  1.600  1.120  1.600                0.960   
  

Â  Tensiones sobre el terreno  

Â  Desplazamientos  

Comb.  PP CM H 1  Qa (B)  Qa (G2)  V(+X exc.+)  V(+X exc. - )  V( -X exc.+)  V( -X exc. - )  V(+Y exc.+)  V(+Y exc. - )  V( -Y exc.+)  V( -Y exc. - )  

1 1.000  1.000  1.000                      

2 1.000  1.000  1.000  1.000                    

3 1.000  1.000  1.000    1.000                  

4 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000                  

5 1.000  1.000  1.000      1.000                

6 1.000  1.000  1.000  1.000    1.000                

7 1.000  1.000  1.000    1.000  1.000                

8 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000                

9 1.000  1.000  1.000        1.000              

10  1.000  1.000  1.000  1.000      1.000              

11  1.000  1.00 0 1.000    1.000    1.000              

12  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000    1.000              

13  1.000  1.000  1.000          1.000            

14  1.000  1.000  1.000  1.000        1.000            

15  1.000  1.000  1.000    1.000      1.000            

16  1.000  1.000  1.00 0 1.000  1.000      1.000            

17  1.000  1.000  1.000            1.000          

18  1.000  1.000  1.000  1.000          1.000          

19  1.000  1.000  1.000    1.000        1.000          

20  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000        1.000          

21  1.000  1.000  1.000              1.000        

22  1.000  1.000  1.000  1.000            1.000        

23  1.000  1.000  1.000    1.000          1.000        

24  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000          1.000        

25  1.000  1.000  1.000                1.000      

26  1.000  1.000  1.000  1.000              1.000      

27  1.000  1.000  1.000    1.000            1.000      

28  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000            1.000      

29  1.000  1.000  1.000                  1.000    

30  1.000  1.000  1.000  1.000                1.000    

31  1.000  1.000  1.000    1.000              1.000    

32  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000              1.000    

33  1.000  1.000  1.000                    1.000  

34  1.000  1.000  1.000  1.000                  1.000  

35  1.000  1.000  1.000    1.000                1.000  

36  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000                1.000   
 

7. -  DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS  

Grupo  Nombre del grupo  Planta  Nombre planta  Altura  Cota  

2 Cubierta  2 Cubierta  4.55  5.55  

1 Planta Baja  1 Planta Baja  1.00  1.00  

0 Cimentación        0.00   
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8. -  DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTAL LAS Y MUROS  
 

8.1. -  Pilares  

GI: grupo inicial  

GF: grupo final  

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales  

  

Datos de los pilares  

Referencia  Coord(P.Fijo)  GI -  GF Vinculación exterior  Ang.  Punto fijo  

P1 (  0.00,  0.00)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq.  inf. izq.  

P2 (  0.00,  4.32)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. izq.  

P3 (  0.00,  9.87)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. izq.  

P4 (  5.43,  0.00)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. inf. izq.  

P5 (  5.43,  4.32)  0-2 Sin vinculación e xterior  0.0  Esq. sup. izq.  

P6 (  5.43,  9.87)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. izq.  

P7 ( 10.97,  0.00)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. inf. izq.  

P8 ( 10.97,  4.32)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. izq.  

P9 ( 10.97,  9.87)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. izq.  

P10 ( 16.84,  0.00)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. inf. der.  

P11 ( 16.84,  4.32)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. der.  

P12 ( 16.84,  9.87)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. der.  

P13 (  20.65,  0.00)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. inf. der.  

P14 ( 20.65,  6.22)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. inf. der.  

P15 ( 20.65,  9.87)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. der.  

P16 ( 24.17,  0.00)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. inf. der.  

P17 ( 24.17,  3.77)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Mitad derecha  

P18 ( 24.17,  9.87)  0-2 Sin vinculación exterior  0.0  Esq. sup. der.   
  
 

8.2. -  Muros  

-  Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.  

-  Las dimensiones están  expresadas en metros.  

  

Datos geométricos del muro  

Referencia  Tipo muro  GI -  GF Vértices  
Inicial                   Final  

Planta  Dimensiones  
Izquierda+Derecha=Total  

M2 Muro de hormigón armado  0-1 (  0.15, -0.10) ( 24.02, -0.10)  1 0.15+0.15=0.3  

M3 Muro de hormigón armado  0-1 ( 24.17,  0.15) ( 24.17,  9.72)  1 0.05+0.25=0.3  

M4 Muro de hormigón armado  0-1 (  0.15,  9.87) ( 24.02,  9.87)  1 0.25+0.05=0.3  

M5 Muro de hormigón armado  0-1 ( -0.00,  0.15) ( -0.00,  9.72)  1 0.25+0.05=0.3   
Zapata del muro  

Referencia  Zapata del muro    

M2 Viga de cimentación: 0.300 x 0.500  
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50  
  
  -Situaciones persistentes: 0.650 MPa  
  -Situaciones accidentales: 0.650 MPa  
Módulo de balasto: 17000.00 kN/m³  

  
  
Tensiones admisibles  



 
 
 
Proyecto Constructivo de l nuevo depósito de Lanciego.  

 

 

P1686 -SR-PCT-A15001 -V01.doc  

Anejo nº 5 ï Cálculos 
Estructurales  26  

 

Referencia  Zapata del muro    

M3 Viga de cimentac ión: 0.300 x 0.500  
Vuel os: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50  

  
  -Situaciones persistentes: 0.650 MPa  
  -Situaciones accidentales: 0.650 MPa  
Módulo de balasto: 17000.00 kN/m³  

  
  

Tensiones admisibles  

M4 Viga de cimentación: 0.300 x 0.500  

Vuelos: izq.:0.00 de r.:0.00 canto:0.50  
  
  -Situaciones persistentes: 0.650 MPa  
  -Situaciones accidentales: 0.650 MPa  
Módulo de balasto: 17000.00 kN/m³  

  

  
Tensiones admisibles  

M5 Viga de cimentación: 0.300 x 0.500  
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50  

  
  -Situaciones per sistentes: 0.650 MPa  
  -Situaciones accidentales: 0.650 MPa  
Módulo de balasto: 17000.00 kN/m³  

  
  

Tensiones admisibles  

  

9. -  DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 

COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA  
  

Para todos los pilares  

Planta  
Dimensiones  

(cm)  

Coeficiente de empotramiento  Coeficiente de pandeo  
Coeficiente de rigidez axil  

Cabeza  Pie X Y 

2 30x30  0.30  1.00  1.00  1.00  2.00  

1 30x30  1.00  1.00  1.00  1.00  2.00   
  
 

10. -  LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  

Losas cimentación  Canto (cm)  Módulo balast o (kN/m³)  Tensión admisible  

en situaciones  
persistentes (MPa)  

Tensión admisible  

en situaciones  
accidentales (MPa)  

Todas  50  17000.00  0.650  0.650    

11. -  MATERIALES UTILIZADOS  
 

11.1. -  Hormigones  

Elemento  Hormigón  
fck 

(MPa)  
gc 

Árido  
Ec 

(MPa)  Naturalez a 
Tamaño máximo  

(mm)  

Todos  HA-25  25  1.50  Cuarcita  15  27264    

11.2. -  Aceros por elemento y posición   

11.2.1. -  Aceros en barras  

Elemento  Acero  
fyk  

(MPa)  
gs 

Todos  B 500 S  500  1.15   
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11.2.2. -  Aceros en perfiles  

Tipo de acero para perfiles  Acer o 
Límite elástico  

(MPa)  
Módulo de elasticidad  

(GPa)  

Acero conformado   S235  235  210  

Acero laminado   S275  275  210   

3.1.3  Dimensionamiento losa cimentación  

3.1.3.1  ELU Flexión  
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3.1.3.2  ELU Co rtante  

 

 


















































