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OHARRAK:
NOTAS:
00.- INDICE DE PLANOS 11.- SISTEMA DE SEGURIDAD
00.01.- INDICE GENERAL 1 hoja 11.1.- INTRUSION 1 hoja
Total por grupo 1 hoja 11.2.- VIDEOVIGILANCIA 2 hojas
2 Total por grupo 3 hojas
01.- SITUACION
01.01.- LOCALIZACION 2 hojas 12.- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO
Total por grupo 2 hojas 12.01.- ALZADO Y PLANTA 1 hoja
12.02.- DETALLE 1 hoja
02'_ 7UB|CAC|ON Total por grupo 2 hojas
02.01.- ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 1 hoja 13.- ALIMENTACION A CATENARIA
Total por grupo 1 hoja -
13.01.- PLANTA GENERAL 1 hoja
03.- ARQUITECTURA 13.02.- ESQUEMA DE TRACCION 1 hoja
03.01.- EMPLAZAMIENTO 2 hojas Total por grupo 2 hojas
03.02.- PLANTA PRINCIPAL 3 hojas
03.03.- ALZADOS Y SECCIONES 4 hojas 14.- RED DE 3kV
82'82" Ei;ﬁmissgr\lsmucnvos ;:Ol_a 14.01.- PLANTA GENERAL 1 hoja
o . olas 14.02.- ESQUEMA ELECTRIFICACION 1 hoja
03.06.- ACOMETIDA Y REDES DE DISTRIBUCION 2 hojas
Total 2 hoj
Total por grupo 14 hojas ot porgrupe olas
15.- RED DE FIBRA
04.- DEMOLICIONES nEY U= TIPRA
04,01 - PLANTAY ALZADOS o 15.01.- PLANTA GENERAL 1 hoja
S oa 15.02.- ESQUEMA FUNCIONAL 1 hoja
04.02.- PARCELARIO 1 hoja
Total por grupo 2 hojas Total por grupo 2 hojas
05.- ESTRUCTURA 16.- RED DE TIERRAS
Hes olas 16.02.- RED AEREA DE TIERRA 1 hoja
Total por grupo 8 hojas 16.03.- CANALIZACIONES Y ARQUETAS 1 hoja
16.04.- DETALLES 2 hojas
06.- ACOMETIDA ELECTRICA Totalporape 5 hojas
06.01.- TRAZADO DE LA ACOMETIDA 1 hoja
06.02.- DETALLES 2 hojas 17 AL 22.- ESQUEMAS UNIFILARES
Total por grupo 3 hojas 17.01.- ESQUEMA UNIFILAR 1 hoja
18.01 AL 18.08.- CELDAS DE 30kV 64 hojas
07.- DISTRIBUCION DE EQUIPOS 19.01 AL 19.05.- CELDAS DE LINEA DE 3kV 29 hojas
) 20.01 AL 20.06.- CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA 80 hojas
ittt 1 hoja 21.01 AL 21.04.- CELDAS DE BAJA TENSION 52 hojas
07.02.- DISTRIBUCION DE EQUIPOS. CANALIZACIONES 1 hoja 22.01 - CUADRO TELEMANDO SECCIONADORES 22 hojas
07.03 AL 07.14.- DETALLES 12 hojas
Total por grupo 248 hojas
Total por grupo 14 hojas
08.- VENTILACION 23.- LISTA DE CABLES
L 23.- LISTA DE CABLES
08.01.- PLANTA GENERAL Y DETALLES 1 hoja )
08.02.- ALZADOS 1 hoja Total porgrupo 3 hojas
Total por grupo 2 hojas
09.- ALUMBRADO Y FUERZA
09.01.- DISTRIBUCION GENERAL 1 hoja
Total por grupo 1 hoja
10.- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
10.01.- SISTEMA DE DETENCION DE INCENDIOS 3 hojas
10.02.- SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS 2 hojas
Total por grupo 5 hojas
V01 PROYECTO / PRIMERA EMISION DIC.21| SAITEC | ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA |[NOMBRE|COMP.| OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES
NUMERO TOTAL DE HOJAS 320 HOJAS
AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
INGEARERA RisToe,
. -
saltec engineering ERIKA FERR.E’R ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
P1686-SR-PCT-P0001-V01 4-STM-21-001-A
e s o Lo
L euskal trenbide sarea DINAT N ULO DEL 00
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO OIVAD rr— MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. ]
LURRALDE PLANGINTZA, = DEPARTAMENTO DE PLANIFIGAGION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA INDICE GENERAL ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA 1 Sigue FIN
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OHARRAK:

NOTAS:
V02 PROYECTO / PRIMERA EMISION DIC.21 | SAITEC | ETS
Vo1 PROYECTO / PRIMERA EMISION DIC.21 | SAITEC | ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA |[NOMBRE|COMP.| OBRA

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

[] LLAVE DISPONBLE A DISPOSITIVO CERRADO - sopeTERgoNes e, sg%’%%ﬁéﬁﬁ AHOLKULARIA / CONSULTOR mggmgglfsl‘lii
BILBAO 1 DONOSTIA 1 - -
Saltec engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
P1686-SR-PCT-P170101-V02 4-STM-21-070-B
ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN IZENBURUA PLANOAREN IZENBURUA PLANO-ZK / N.PLANO
‘ < euskal trenbide sarea ESCALA ORIGINAL TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO 17.01
(DIN-A1) .
"' - GOBIERNO VASCO T —— MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. ESQUEMAS UNIFILARES ,
| s ) >
LURRALDE PLANGINTZA, = DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA ESQUEMA GENERAL SUBESTACION ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA 1 Sigue FIN
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OHARRAK:
NOTAS:

* PUENTEADO EN BORNERO
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ST Vol PROYECTO/ PRIMERAEMISION __| DIC. 21 | SAITEC|_ETS
= (H6.1) REV. | _CLASE DE MODIFICACION FECHA [NOMBRE[COMP.] OBRA
ACOMETIDA 1 R S BERRIKUSPENAK / REVISIONES
AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR
it . ok
engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
. REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
+D1.CT  CIRCUITO DE POTENCIA Y PROTECCION

P1686-SR-PCT-P180101-VO01

4-STM-21-071-A
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LURRALDE PLANGINTZA,
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GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
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ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A3)
T —
SIE ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

ESQUEMAS UNIFILARES
CELDAS DE 30kV
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OHARRAK:
NOTAS:

* PUENTEADO EN BORNERO

CONTROL Y MOTORES PLC Y TARJETAS V0T | PROVECTO/PRIMERAEMISION | DIC.21| SATEC| ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA |[NOMBRE|COMP.| OBRA
(H3.1) (H8.1) 2 BERRIKUSPENAK / REVISIONES
l 2 AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
= INGENIERO AUTOR
saitec —
engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
+D1.C1 ACOMETIDAS TENSIONES AUXILIARES
P1686-SR-PCT-P180102-V01 4-STM-21-072-A
ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN IZENBURUA PLANOAREN IZENBURUA PLANO-ZK | N.PLANO
| - euskal trenbide sarea ESCALA ORIGINAL TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO 18.01
(DIN-A3) .
EUSKO JAURLARITZA I GOBIERNO VASCO T — MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. ESQUEMAS UNIFILARES
| 2 2 <
LURRALDE PLANGINTZA, A DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA CELDAS DE 30kV ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA CELDA N°1 - ENTRADA LINEA 2 Sigue 3
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OHARRAK:
NOTAS:

* PUENTEADO EN BORNERO
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AHOLKULARIA / CONSULTOR

.

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

o

ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial

+D1.C7 BORNERO PARA TARJETAS DE ENTRADA A PLC (XED)

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

P1686-SR-PCT-P180610-V01

4-STM-21-121-A

EUSKO JAURLARITZA

.

GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A3)

S/E

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

ESQUEMAS UNIFILARES
CELDAS DE 30kV

CELDA N° 7 - RECTIFICADOR 2

BORNEROS

PLANO-ZK / N.PLANO
18.06

ORRIA /HOJA
10 Sigue 11
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T —
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

ESQUEMAS UNIFILARES

CELDAS DE 30kV
CELDA N° 5 - TRAFO DE SERVICIOS AUX.

ESQUEMA DE CONTROL
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21.01/H10.2 |—=110 2 CDa CDb: 2 MARRON H15 ~110 2 CDb CDa: 2 MARRON
21.01/H10.2 |DESC IMS 3 CDa CDb: 3 VERDE H1.5 DESC IMS 3 CDb CDa: 3 VERDE
21.01/H10.3 |CON IMS 4 CDa CDb: 4 AMARILLO H1.6 CON IMS 4 CDb CDa: 4 AMARILLO
21.01/H11.1 +24 3 CDa CDb: 5 GRIS H1.6 104 5 CDb CDa: 5 GRIS
21.01/H11.2  |DESC LOCAL 6 CDa CDb: B ROSA H1.7 DESC LOCAL 6 CDb CDa: 6 ROSA
21.01/H11.3 |CON LOCAL 7 CDa CDb: 7 AZUL H1.7 CON LOCAL 7 CDb CDa: 7 AZUL
21.01/H11.4  |IMS ABIERTO 8 CDa CDb: 8 ROJO H1.7 IMS ABIERTO 8 CDb CDa: 8 ROJO
21.01/H11.4 | IMS CERRADO 9 CDa CDb: 9 NEGRO H1.8 IMS CERRADO 9 CDb CDa: 9 NECRO
21.01/H11.5 |U>LINEA 10 CDa CDb: 10 MORADO H1.8 USLINEA 10 CDb CDa: 10 MORADO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NoTAS:
—WE
LOCALIZACION|  SENAL PIN No. CABLE | CONECTOR | CONEXION COLOR LOCALIZACION |  SERAL PIN No. CABLE | CONECTOR | CONEXION COLOR
RESERVA 1 CDa CDb:1 BLANCO RESFRVA 1 CDb CDa: 1 BLANCO
21.01/H12.2 |-110 2 CDa CDb: 2 MARRON HD 3 ~110 ) CDb CDa: 2 MARRON
RESERVA 3 CDa CDb: 3 VERDE RESERVA 3 CDb CDa: 3 VERDE
RESERVA 4 CDa CDb: 4 AMARILLO RESERVA 4 CDb CDa: 4 AMARILLO
21.01/H13.1 +24 5 CDa CDb: 5 GRIS H2.3 o4 5 CDb CDa: 5 GRIS
21.01 /H13.2 |IS1 ABIERTO 6 CDa CDb: 6 ROSA H2.3 1S1 ABIERTO 6 CDb CDa: 6 ROSA
21.01 /H13.3 |IS1 CERRADO 7 CDa CDb: 7 AZUL H2.3 ST CERRADO 7 CDb CDa:7 AZUL
21.01 /H13.4 |1S2 ABIERTO 8 CDa CDb: 8 ROJO H2.3 1S2 ABIERTO 8 CDb CDa: 8 ROJO
21.01 /H13.4 |IS2 CERRADO 9 CDa CDb: 9 NEGRO H2.3 IS2 CERRADO 9 CDb CDa: 9 NEGRO
21.01 /H13.5 [IS3 ABIERTO 10 CDa CDb:10 MORADO H2.3 1S3 ABIERTO 10 CDb CDa: 10 MORADO
21.01/H13.6 |IS3 CERRADO 11 CDa CDb: 11 GRIS /ROSA H2.3 IS3 CERRADO 11 CDb CDa: 11 GRIS /ROSA
21.01/H12.5 |IS1 DESC 12 CDa CDb:12 ROJO/AZUL H2.3 IS1 DESC 12 CDb CDa: 12 ROJO /AZUL
21.01/H12.5 |IS1 CON 13 CDa CDb:13 BLANCO/VERDE H2.3 ST CON 13 CDb CDa:13 BLANCO /VERDE
21.01/H12.6 |IS2 DESC 14 CDa CDb: 14 MARRON /VERDE Ho 3 IS2 DESC 14 CDb CDa: 14 MARRON /VERDE
21.01/H12.6 |1S2 CON 15 CDa CDb: 15 BLANCO/AMARILLO H2.3 1S2 CON 15 CDb CDa:15 BLANCO /AMARILLO
21.01/H12.7 |IS3 DESC 16 CDa CDb: 16 AMARILLO /MARRON Ho. 3 1S3 DESC 16 CDb CDa: 16 AMARILLO /MARRON
21.01 /H12.7 |IS3 CON 17 CDa CDb: 17 BLANCO/GRIS H2.3 1S3 CON 17 CDb CDa:17 BLANCO /GRIS
RESERVA 18 Cha CDb:18 GRIS/MARRON RESERVA 18 CDb CDa:18 GRIS/MARRON
RESERVA 19 CDa CDb:19 BLANCO/ROSA RESERVA 19 CDb CDa: 19 BLANCO /ROSA
RESERVA 20 CDa CDb: 20 ROSA/MARRON RESERVA 20 CDb CDa: 20 ROSA /MARRON
RESERVA 21 CDa CDb: 21 BLANCO/AZUL RESERVA 21 CDb CDa: 21 BLANCO /AZUL
RESERVA 22 CDa CDb: 22 MARRON AZUL RESFRVA 22 CDb CDa: 22 MARRON AZUL
RESERVA 23 CDa CDb: 23 BLANCO/ROJO RESERVA 23 CDb CDa: 23 BLANCO /ROJO
RESERVA 24 CDa CDb: 24 MARRON /ROJO RESERVA 24 CDb CDa: 24 MARRON /ROJO
Vot PROYECTO/ PRIMERAEMISION | DIC. 21 | SATTEC | ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA [NOMBRE|COMP.| OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES
AHOLKULARIA / CONSULTOR mgg:l@:lof:dl-_r%z
Saitec ERIKA ;{%::F:E;HINOLAZA
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€D TIERRA CABINAS C.C. (PROTEGIDA)
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REV. CLASE DE MODIFICACION

FECHA |[NOMBRE|COMP.| OBRA

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR

.

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR
— e
ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
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CIRCUITO POTENCIA — PROTECCION Y FILTROS ARMONICOS
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REFERENCIA

P1686-SR-PCT-P200103-VO01

4-STM-21-166-A

EUSKO JAURLARITZA

LURRALDE PLANGINTZA, ‘:‘1.
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A3)

S/E

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

ESQUEMAS UNIFILARES

CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA
CELDA N°1 - GRUPO RECTIFICADOR 1

ESQUEMA DE POTENCIA Y PROTECCION

PLANO-ZK / N.PLANO
20.01

ORRIA /HOJA
3 Sigue 4



AutoCAD SHX Text
+D4.C1  CIRCUITO POTENCIA - PROTECCIÓN Y FILTROS ARMÓNICOS

AutoCAD SHX Text
(H2.10)

AutoCAD SHX Text
(H2.10)

AutoCAD SHX Text
1650Vcc

AutoCAD SHX Text
0Vcc

AutoCAD SHX Text
L+

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
BARRA OMNIBUS 1650Vcc

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SGR

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2000V

AutoCAD SHX Text
2000A

AutoCAD SHX Text
2000V

AutoCAD SHX Text
2000A

AutoCAD SHX Text
L-

AutoCAD SHX Text
BARRA OMNIBUS 0Vcc

AutoCAD SHX Text
SGR

AutoCAD SHX Text
(H5.3)

AutoCAD SHX Text
(H5.3)

AutoCAD SHX Text
27Ω

AutoCAD SHX Text
R80

AutoCAD SHX Text
10µF

AutoCAD SHX Text
C80

AutoCAD SHX Text
40µF

AutoCAD SHX Text
C81

AutoCAD SHX Text
0,88mH

AutoCAD SHX Text
L80

AutoCAD SHX Text
1,76mH

AutoCAD SHX Text
L81

AutoCAD SHX Text
200A

AutoCAD SHX Text
F80

AutoCAD SHX Text
FILTROS DE ARMÓNICOS


OHARRAK:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS:
——— PUENTEADO EN BORNERO
ACOMETIDA DESDE CELDA AUXILIARES A CABINA SICGUIENTE
+110Vee +C1-A1 +C1-A:1
F36
(z02/M28) ) +CI-A2 +CI-A12
+24Vee +C1-A:5
0Vee +C1-A:6
F74
(23.02/H6.7) _24Vee +C1-A:7
PANTALLA +C1-A:8
220Vea (F) +C1-A:3 220Vca (F)
F8
(2301/838) | 990vca (N) +C1-A4 220Vea (N)
0] 1 3 02 1 5 05 1 3 Q6 1 3 5
C60H C32H C32H-DC C32H-DC
(H6.7) - (H6.7) T (HB.8) (H6.8) N
|
In=6A In=0,63..1A ‘ In=6A In=6A
2P+OF 3P+OF 2P+0F 3P+OF
Pde=15KA Pdc=10KA | Pdc=10KA Pdc=10KA
2 4 2 6 2 4 2 4 6
5 |
|
1
4
LA Q7 i 1
C32H-DC 1
(H.8) |
(H5.9
(He.10 ‘
(H7.2
\
In=2A 3 |
2P+OF _
| ) Pdc=10KA
[ }—é
4
v v v v v v v v v
1 2
(H5.3) (H5.1) (H2.10) (H8.1) Vo1 PROYECTO / PRIMERAEMISION __| DIC. 21 | SAITEC|_ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA INOMBREJCOMP.| OBRA
) _ _ ALIMENTACI ON . B _ BERRIKUSPENAK / REVISIONES
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PUESTA A MASA
CELDAS C.C.

PUESTA A MASA
PORTICO C.C.

DISPAROS A GRUPOS RECTIFICADORES Y FEEDERES POR P.AM. Y
SETAS DE DESCONEXION GENERAL Y DESCONEXION GENERAL DESDE TELEMANDO

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR

.

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

_._\\{_L\, =
ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial

+D04.C5 CIRCUITOS DE CONTROL Y MANDO

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

P1686-SR-PCT-P200411-VO01

4-STM-21-207-A

EUSKO JAURLARITZA

.

GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

|0
L

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN IZENBURUA
(EDslﬁAALSI; ORIGINAL TITULO DEL PROYECTO
i —— MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA.
S/E ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA

TITULO DEL PLANO ESQUEMAS UNIFILARES
CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA
CELDA N°4 - RETORNOS
ESQUEMA DE CONTROL

PLANO-ZK / N.PLANO
20.04

ORRIA /HOJA
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3 3
(H3.10) Sefial. LED Relés Estaticos —}- ——] H1: 36 H7.3) o
4 4
(H3.9) Sefial. LED Puerta Celda Abierta —¢- H1: 37 H7.3) o
5 5
(H5.5) Sefial. LED Intensidad Méxima c.c. —} o—r] H1:38 H7.4) o
6 6
(H5.6) Sefial. LED Diferencia Tension —¢ H1: 39 H7.4) o
7 7
(H4.7) Sefial. LED Bajo Aislamiento Catenaria —1- ——] H1: 40 H7.5) Medida Analdgica o——] —X20:F2 (H1.10)
8 . 8
(H4.8)  Sefial. LED Disparo desde Celda de Retornos —} Hi: 41 H7.5) Intensidad E.D.L R6:1 (H1.10)
9 9
(H4.10) Sefial. LED Actuacion D.D.L. — ——] H1: 42 H7.5) o
10 10
(H4.10) Sefial. LED Fusion Fusible E.D.L. —f H1: 43 H7.8) o
1 1
(H4.2) Sefial. LED Carro en Prueba —4 o——] H1: 44 H7.6) Medida Analdgica o—o/ -X20:F9  (H1.10)
(H4.2) Reserva —4- e Intensidad de Feeder 12 -X20:F10  (H1.10)
13 13
(H5.8) Reserva —}
(H5.9) Reserva —} o 1 o14
15 15
Reserva —1- o o
16 16
Reserva — o o
_ 17 I bqi 17
Medida Analdgica X2:23 <~ (H1.10)
+ 18 Tension en barras 1650Vcc 18 X2:24 < (H1.10)
—|1 19 _ 19
+leo £, 2

5 H
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X2:23

N\ __ +C7-uT17
I | (H9.9)
Umd4 __ 4C1-X20:F5 R8 X2:24 |
BARRA GENERAL (1650Vcc) E M f y S — J e
™~ 2000
BARRA GENERAL (OVcc) 0..200V c.c. P
BARRA BY—PASS (1650Vcc) 0.50mA
E
+ - T  4C7-UTt
Py [ } (H9.9)
[
TRANSDUCTOR E.D.L. | |
F10 K10
(Hxx) (H6.3) Um?2 — +C1-X20:F1 R7 ‘ ‘
— E M (N 2 lk /I __ 4C7-u72
5 T -7 1000 (Ho:)
In=2000A 1 \ 0..50A c.c. .
Bobina 110Vcc ‘
1P+OF F20
(H5.2) (Hx.x) | R10 0...100mA c.c.
= > |- — 3
3 4 450 + - i
~X20:E9
( ) P N _ . 4C7-u77
- ] | [ \ (H9.9)
CONVERTIDOR MEDIDA DE Lo
TENSION DE FEEDER | |
Um3 — —X20:F2 R6 [
L+ M (N 2 —— 1 | | __ +C7-U7:8
- — 7 (H9.9)
2000
0...2000V c.c. ,
FOTXI0L- 0..50mA c.c.
L- E
+ -1 9 v -0t/ 0 L _ _1
T T T T T ™ (
( _ =TT T P
1
R P1
0..4000A
0..60mV 2
~X20:F3
+24V
SBP
(H4.4) \V @
1P+0F
2kA ov
2kV (H2.8)
Motor 11Q0Vee
—X20:F4
—24v
SPI
(H3.3)
1P40F \T@ -X20:F8
2KA
2kV CONVERTIDOR MEDIDA DE
Motor 110Vee INTENSIDAD DE FEEDER ()
! Um1l + - A —X20:F9
C7-U7:n
6(+) 14(+) ‘/ \‘ ‘/ \‘ - ZHQ.Q)
1P 1
2KA 0..90mV c.c [ |
2KV ® . . P2
. —X20:F10 [ 2
Fi m Autovdlvula 70 0.0V ce oy L i L o
V T/ S (Ho.9)

CATENARIA

(*) Switch en posicién "B”

€D  TIERRA CABINAS C.C. (PROTEGIDA)

** LA PANTALLA DE ESTE CABLE SE DA A TRAVES DEL CARRO
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F42
(z02/M38) ) +CT-A2 +CT-A2 +CT-A2 +CT-A2
+24Vee +C7-A:5
0Vee +C7-A:6
F80
(23.02/H7.9) _24Vee +C7-A7
PANTALLA PANTALLA
220Vea (F) TC7—=A:3 220Vca (F)
S
5
=
8=z
= 220Vca (N) +C7-A4 220Vca (N)
g
+07-%20:C5 | —x20:C6
Q1 ! 3 Q2 1 5 Q3 1 Q4 1 5 05 1 3 Q6 1 3 5
CBO0H C3H C32H-DC C32M C32H-DC C32H-DC
(H6.7) - (H6.7) T (H6.8) (H6.8) 1 (HB.8) (H6.9) N
In=6A Ih=6...9A | In=2A In=0,63...1A | In=6A In=6A
2P+OF PHOF | 2P+OF 3P+OF | P+OF 3P+OF
Pdc=15KA Pdc=10KA | Pdc=10KA | Pdc=10KA Pdc=10KA
2 4 2 6 2 2 6 2 2 4 6
5 | 5|
| |
1
LA ¢ 4 o i 1
caoH-DC N\ 1
(H6.9) |
(H4.2
(H4.10 |
H5.9
§H7.z |
In=2A 5 |
2P+OF _
‘ }_{) Pdc=10KA
|
4
v v
T - Jt 24 o Jt v 4 o v v v v v
= +07-X3:1 X312 —X1:1 —X1:2 —X1:4 —X1:3
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——— PUENTEADO EN BORNERO
(H5.12) +24Vce +24Vce (H7.1)
(H5.12) 0Vee 0Vece (H7.1)
(H5.12) —24Vce —24\ce (H7.)
(H5.12) PANTALLA PANTALLA (H7.1)
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Pdc=10KA Pdc=10KA Pdc=10KA Pdc=10KA Pdc=10KA
2 + 2 4 2 4 3 2 4 3 2 4
+C2-XC: 1 -XC:2 -XC:3 —XC:4 -XC:5 -XC:6 -XC:10 -XC: 11 -XC:12 -XC:13 -XC:14 -XC:15 -XC:16 -XC:17 -XC:7 & -XC8  -XC:9
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(18.01/H2.1) (19.01/H2.1) (20.01/H2.1) (20.01/H2.1)
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CELDAS DE 30kV CELDAS DE 3kV CELDA RECTIFICADOR—1 CELDA RECTIFICADOR-2 INGENIERO AUTOR
. ey
Saltec engineering ERIKA FERR}Q ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
+D5.C2 ACOMETIDAS A 24Vcce
P1686-SR-PCT-P210206-V01 4-STM-21-271-A
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EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO onA) e MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. CE'—DAOS DE BAJA TENSION :
e < 2 2
LURRALDE PLANGINTZA, =. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA CELDA N° 2 - CUADRO 110/24Vcc ORRIA /HOA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA ESQUEMA FUERZA 24Vcc 6 Sigue 7
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OHARRAK:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS:
——— PUENTEADO EN BORNERO
(H6.10) +24Vce +24Vee (H8.1)
(H6.10) 0Vee 0Vece (H8.1)
(H6.10) —24Vce —24Vce (He.1)
(H6.10) PANTALLA PANTALLA (H8.1)
Q76 3 5 Q77 3 5 Q78 1 3 5 Q79 3 5 Q80 1 5
CBON CBON CBON CBON CBON
(H12.5) - - (H12.6) * - (H1258) - - (H12.6) - - (H12.7) - -
In=10A In=10A In=10A In=10A In=10A
2P+0F 2P +0F 2P+0F 3P+0F 3P+0F
Pdc=10KA Pdc=10KA Pdc=10KA Pdc=10KA Pdc=10KA
4 6 4 [ 2 4 6 4 6 2 6
+C2-XC: 18 -XC:19 —XC: 20 =XC: 21 -XC: 22 —XC:23 —XC: 24 —XC:25 —XC: 26 -XC: 27 —XC: 28 —XC: 29 —XC: 30 —XC: 31 —XC: 32 —XC: 33 —XC:34 F XC:35 O -XC:I6 XIS
Fr6 = Rp—— = F78 = F79 4 =
2x4+P 2x4+P 2x4+P 2x4+P
+D4-C3 +D4-C4 +04-C5 +04-C6
(20.03/H2.1) (20.04/H2.1) (20.05/H2.1) (20.06/H2.1)
S0w 50w 50W S50W
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REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA INOMBREJCOMP.| OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES
ACOMETIDA 24Vcc A ACOMETIDA 24Vcc A ACOMETIDA 24Vcc A ACOMETIDA 24Vcc A
RESERVA AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
CELDA BYPASS CELDA RETORNOS CELDA FEEDER—1 CELDA FEEDER-2 INGENIERO AUTOR
saitec —
engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
+D05.C2 ACOMETIDAS A 24Vcc
P1686-SR-PCT-P210207-V01 4-STM-21-272-A
ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN IZENBURUA PLANOAREN IZENBURUA PLANO-ZK / N.PLANO
| - euskal trenbide sarea E[)slﬁ/}; ORIGINAL TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO ESQUEMAS UNIFIL'ARES 21.02
EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO OIA) e MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. CE'—DAOS DE BAJA TENSION :
| < 2 2
LURRALDE PLANGINTZA, A DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA CELDA N° 2 - CUADRO 110/24Vcc ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA ESQUEMA FUERZA 24Vcc 7 Sigue 8
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OHARRAK:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTAS:
——— PUENTEADO EN BORNERO
(H7.10) +24Vec +24Vce (Ho.1)
(H7.10) 0Vee 0Vece (H.1)
(H7.10) —24Vce —24Vce (H.1)
(H7.10) PANTALLA PANTALLA (Ho.1)
o] 1 3 5 Q82 1 3 5 Q83 1 3 QB4 1 3 085 1 3
CBON CBON CBON CBON C60N
(H12.7) - - (H12.7) - - (H12.8) - (H12.8) - (H12.8) -
In=10A In=10A In=10A In=10A In=10A
2P+0F 2P+0F 2P+0F 2P+0F 2P+0F
Pde=10KA Pde=10KA Pdc=10KA Pde=10KA Pdc=10KA
2 4 6 2 4 [ 2 4 2 4 2 4
+C2-XC: 38 /@ 7)(()39@ -XC: 40@ 7><C:41Q —XC:42 Q 7><C:43/® —XC: 44{5 7><C:45/® —XC: 46 —XC: 47 —XC:48 —XC: 49 —XC:50 —XC: 51 -XC: 52 -XC: 53 —XC: 54
e S E— e e E—— e e R —
2x4+P 2x4+P 2x10+P
+05-C?2 +05-C1 +D6-C1
(21.02/H5.12) (21.01/H13.7)
50W 80w 200w
V01 PROYECTO / PRIMERA EMISION DIC.21| SAITEC | ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA INOMBREJCOMP.| OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES
RESERVA RESERVA ACOMETIDA 24Vee A ACOMETIDA 24Vce A ACOMETIDA 24vee A — —
SERVICIOS AUXILIARES PLC AUXILIARES RACK ARRASTRES INGENIERO AUTOR
.t v §
Sal ec engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
+D05.C2 ACOMETIDAS A 24Vcc
P1686-SR-PCT-P210208-V01 4-STM-21-273-A
ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN IZENBURUA PLANOAREN IZENBURUA PLANO-ZK / N.PLANO
| - euskal trenbide sarea EDSIﬁ/TALSA ORIGINAL TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO ESQUEMAS UNIFIL'ARES 21.02
EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO OIA) e MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. CE'—DAOS DE BAJA TENSION :
| [l < 2 2
LURRALDE PLANGINTZA, A DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA CELDA N° 2 - CUADRO 110/24Vcc ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA ESQUEMA FUERZA 24Vcc 8 Sigue 9
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Ingeniero Industrial
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4-STM-21-274-A

.

GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA, | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A3)
T —
S/E ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA

RN ABURIA ESQUEMAS UNIFILARES
CELDAS DE BAJA TENSION

CELDA N° 2 - CUADRO 110/24Vcc
ESQUEMA FUERZA 24Vcc

PLANO-ZK / N.PLANO
21.02

ORRIA /HOJA
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- e S
Saltec engineering ERIKAFER:E\RARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
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+D05.C2 DETALLE CONTROL — EXTRACTORES

P1686-SR-PCT-P210210-VO01

4-STM-21-275-A

ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN IZENBURUA PLANOAREN IZENBURUA PLANO-ZK / N.PLANO
t kal t bid: ESCALA ORIGINAL TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO ESQU EMAS U NIFI LARES
¢ C eustal trenbide sarea OINAY CELDAS DE BAJA TENSION 21.02
EUSKO JAURLARITZA 8 GOBIERNO VASCO e ——— MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO ELEKTRIKOAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA. v
L] 4 - 4 -
LURRALDE PLANGINTZA, A DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA SIE ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA CELDA N° 2 - CUADRO 110/24Vcc ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA

ESQUEMA DE CONTROL
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INGENIERO AUTOR
saitec . S
engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial
AHOLKULARIA ERREFERENTZIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
+D05.C2 ESQUEMA DE CONTROL
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+24\ce —24ce ENTRADA FTE.| SALIDA FTE.

INGENIERO AUTOR
't _:\;ij;
Sal ec engineering ERIKA FERRER ARECHINOLAZA
Ingeniero Industrial

+D05.C2 ESQUEMA DE CONTROL

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

P1686-SR-PCT-P210212-VO01 4-STM-21-277-A
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OHARRAK:
NOTAS:
+D1: CELDAS DE 30 kV
INTERCONEXIONES C1: CELDA N°1 ENTRADA DE LINEA
C2: CELDA N°2 ENTRADA DE LINEA
Ne crcuITo [POTENCIA ORIGEN DESTINO TIPO DE SECCION (mm?) LONGITUD| ¢ ;1ADO CONDUCCIONES C3: CELDA N°3 SECCIONAMIENTO
(Kw) CABLE (mts) C4: CELDA N°4 MEDIDA
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION C5: CELDA N°5 S A.
F1 104.34 TRANSFORMADOR DE S A ENT. CUADRO DESDE TRANSFORMADOR 1 | XLPE 0,6/1KV |  3(1x150) mm? Cu 1x70mm? 1 BANDEJA NIVEL 3 C5: CELDA N6 RECTIFICADOR 1
F2 47.31 +D5.C1-XA ALIMENTACION A CUADRO FUERZA Y ALUMBR| XLPE 0,6/1kV 3(1x25) mm? Cu + 25mm? 10 BANDEJA NIVEL 3 C7: CELDA N°7 RECTIFICADOR 2
F3 10.00 +D5.C1-XA RECTIFICADOR 110 Vee 1 XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T 15 BANDEJA NIVEL 3
Fa 10.00 +D5.C1-XA RECTIFICADOR 110 Vcc 2 XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T 15 BANDEJA NIVEL 3
F5 6.20 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (3x2.5)mm2Cu + T - RESERVA +D3: CELDAS DE LINEA 3 kV
Fé 3.36 +D5.C1-XA ALIMENTACION AUXILIAR CELDAS DE 30 kv | XLPE 0,6/1kV (2x4) mm? Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 C1: CELDA N°1 ENTRADA DE LINEA
F7 3.78 +D5.C1-XA ALIMENTACION AUXILIAR CELDAS DE C.C. | XLPE 0,6/1kV (2x4) mm? Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 C2: CELDABYPASS
F8 2.80 +D5.C1-XA ALIMENTACION AUXILIAR CELDAS DE 3Kv | XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 C3: CELDALINEA1
F9 3.20 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x6) mm2 Cu + T - RESERVA C4: CELDALINEA 2
F10 3.00 +D5.C1-XA RESERVA COMUNICACIONES XLPE 0,6/1kV 2(1x4) mm? Cu + T - RESERVA C5: CELDA BYPASS MANUAL
F11 3.00 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2 Cu + T - RESERVA
F12 1.00 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA +D4: CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA
F13 1.00 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA C1: CELDA N1 GRUPO RECTIFICADOR 1
F14 0.20 +D5.C1-XA ALIMENTACION ANALIZADOR DE RED | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 10 BANDEJA NIVEL 3 2 CELDA N°2 GRUPO RECTIFICADOR 2
F15 0.05 +D5.C1-XA ALIMENTACION MANIOBRAS AUXILIARES | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm? Cu 10 BANDEJA NIVEL 3 Ca: CELDA N°4 BYPASS
F16 2.00 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA C5: CELDA N5 RETORNOS
F17 2.00 +D5.C1-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA C6: CELDA N FEEDER 1
F18 0.35 +D5.C1-XA ALIMENTACION EXTRACTOR N°1 XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T 25 BANDEJA NIVEL 3 7 CELDA N°7 FEEDER 2
F19 0.35 +D5.C1-XA ALIMENTACION EXTRACTOR N°2 XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T 22 BANDEJA NIVEL 3
F20 0.35 +D5.C1-XA ALIMENTACION EXTRACTOR N°3 XLPE 0,6/1kV (3x2.5) mm2 Cu + T 19 BANDEJA NIVEL 3 ,
+D5; CUADROS DE BAJA TENSION
CUADRO 110 Vcc ' C1: C.GBT.
F32-1 2.00 +D5.C2 ALIMENTAGION CONVERTIDOR 110Veo/24Veo | XLPE 0,6/1KV (2x10) mm? Cu 3 BANDEJA NIVEL 3 o2, CUADRD 110/24Voc
F32-2 6.00 +D5.C2-XA ALIMENTACION ONDULADOR/INVERSOR | XLPE 0,6/1kV (2x16) mm? Cu 3 BANDEJA NIVEL 3
F33 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDAS DE 30 kV XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 €3: CUADRO ESENCIALES 230V
C4: CUADRO FUERZA Y ALUMBRADO
F34 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDAS DE 3 kV XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F35 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA RECTIFICADOR 1 | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F36 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA RECTIFICADOR 2 | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 +D6: CUADRO TELEMANDO DE SECC
F37 0.20 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA
F38 0.20 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA
F39 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA BYPASS XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F40 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA RETORNOS XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
Fa1 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA FEEDER 1 XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
Fa42 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA FEEDER 2 XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F43 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA FEEDER 3 (RESERVA) | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
Fa4 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA A CELDA FEEDER 4 (RESERVA) | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F45 0.20 +D5.C2-XB ACOMETIDA MANDO INTERRUPTOR Q1 EN CELDA| XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F46 0.20 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA
F47 0.20 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T - RESERVA
Fa8 1.00 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV 2(1x4) mm2Cu + T - RESERVA Yo | RoveCTo PRMERKEHSON {06 71 e 5|
F49 1.00 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV 2(1x4) mm2Cu + T - RESERVA BERRIKUSPENAK / REVISIONES
F50 1.00 +D5.C2-XB RESERVA XLPE 0,6/1kV 2(1x4) mm2Cu + T - RESERVA — —
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OHARRAK:
NOTAS:
+D1: CELDAS DE 30 kV
INTERCONEXIONES C1: CELDA N°1 ENTRADA DE LINEA
C2: CELDA N°2 ENTRADA DE LINEA
Ne ciRcuiTo [POTENCIA ORIGEN DESTINO TIPO DE SECCION (mm2) LONGITUD| * pyrADO CONDUCCIONES C3: CELDA N°3 SECCIONAMIENTO
(Kw) CABLE (mts) C4: CELDA N°4 MEDIDA
CUADRO DE 24Vcc (EN CUADRO 110Vcc) C5: CELDA N5 S.A.
F70 1.30 RECTIFICADOR PROTECCION ACOMETIDAS A 24Vcc XLPE 0,6/1kV (2x16) mm2 Cu + P 3 BANDEJA NIVEL 3 C6: CELDA N°6 RECTIFICADOR 1
F71 0.35 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDAS DE 30kV XLPE 0,6/1kV (2x16) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 C7: CELDA N°7 RECTIFICADOR 2
F72 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDAS DE 3kV XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3
F73 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACI(:)N A CELDA RECTIFICADOR 1 | XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 +D3: CELDAS DE LINEA 3 KV
F74 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDA RECTIFICADOR 2 | XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 C1: CELDA N°1 ENTRADA DE LINEA
F75 0.05 +D5.C2-XC I'\"ESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P - RESERVA C2: CELDA BYPASS
F76 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDA BYPASS XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 C3: CELDA LINEA 1
F77 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDA RETORNOS XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 C4: CELDA LINEA 2
F78 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACI(:)N A CELDA FEEDER 1 XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 C5: CELDA BYPASS MANUAL
F79 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDA FEEDER 2 XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3
F80 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDA FEEDER 3 (RESERVA)| XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3
F81 0.05 +D5.C2-XC IALIMENTACION A CELDA FEEDER 4 (RESERVA)[ XLPE 0,6/1kV (2x4) mm?2 Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 +D4: CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA
F82 0.05 +D5.C2-XC RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P - RESERVA C1: CELDA N°1 GRUPO RECTIFICADOR 1
F83 0.05 +D5.C2-XC ALIMENTACION A CELDA BT SS.AA. Y TARJETAS | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm? Cu + P 10 BANDEJA NIVEL 3 C2: CELDA N°2 GRUPO RECTIFICADOR 2
F84 0.08 +D5.C2-XC ALIMENTACION A PLC AUXILIARES XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm? Cu + P 10 BANDEJA NIVEL 3 C4: CELDA N°4 BYPASS
F85 0.20 +D5.C2-XC ALIMENTACION A RACK ARRASTRES XLPE 0,6/1kV (2x10) mmz2 Cu + P 30 BANDEJA NIVEL 3 C5: CELDA N°5 RETORNOS
F86 0.05 +D5.C2-XC RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P - RESERVA C6: CELDA N°6 FEEDER 1
F87 0.05 +D5.C2-XC RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P - RESERVA C7: CELDA N°7 FEEDER 2
F88 0.05 +D5.C2-XC RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P - RESERVA
F89 0.05 +D5.C2-XC RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + P - RESERVA +D5: CUADROS DE BAJA TENSION
CUADROS ESENCIALES 230Vca C1: C.GET.
F100 6.00 ONDULADOR/INVERSOR ENTRADA A CUADRO XLPE 0,6/1kV 2(1x16) mm2 Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 C2: CUADRO 110/24Vce
F101 0.50 +D5.C3-XA TELEM. COMS. SE XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2zCu+ T 35 BANDEJA NIVEL 3 C3: CUADRO ESENCIALES 230V
F102 3.20 +D5.C3-XA CUADRO TELEMANDO XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu+T 50 BANDEJA NIVEL 3 C4: CUADRO FUERZA Y ALUMBRADO
F103 0.50 +D5.C3-XA CONTROL SUBESTACION XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 85 BANDEJA NIVEL 3
F104 0.50 +D5.C3-XA CENTRALITA DE INTRUSION XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 10 BANDEJA NIVEL 3
F105 0.50 +D5.C3-XA CENTRALITA DE INCENDIOS XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm?Cu+ T 10 BANDEJA NIVEL 3 +D6: CUADRO TELEMANDO DE SECC
F106 0.50 +D5.C3-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T - RESERVA
F107 0.50 +D5.C3-XA RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T - RESERVA
CUADRO DE FUERZA Y ALUMBRADO
A121 0.75 +D5.C4-XA ALUMBRADO SALA GENERAL .LINEA 1 XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 50 BANDEJA NIVEL 3
A122 0.75 +D5.C4-XA ALUMBRADO SALA GENERAL .LINEA 2 XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 50 BANDEJA NIVEL 3
AE123 0.09 +D5.C4-XA ALUMBRADO EVACUACION DE EMERGENCIA | XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 100 BANDEJA NIVEL 3
A124 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO TRAFO DE SSAA XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 30 BANDEJA NIVEL 3
A125 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO TRAFO DE GRUPO 1 XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 24 BANDEJA NIVEL 3
A126 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO TRAFO DE GRUPO 2 XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 21 BANDEJA NIVEL 3
A127 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO DE FILTROS XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 35 BANDEJA NIVEL 3
A128 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO BOBINA ALISAMIENTO 1 | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 32 BANDEJA NIVEL 3
A129 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO BOBINA ALISAMIENTO 2 | XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu + T 29 BANDEJA NIVEL 3 T B T e T e [T o reen
A130 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO RECINTO PORTICO INTERIOR DE | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 23 BANDEJA NIVEL 3 BERRIKUSPENAK / REVISIONES
A131 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO CUARTO DE COMUNICACIONES | XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu+ T 35 BANDEJA NIVEL 3 PSP Sp— p——
A132 0.04 +D5.C4-XA ALUMBRADO CUARTO DE SECCIONAMIENTO | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 30 BANDEJA NIVEL 3 X "1
A133 0.50 +D5.C4-XA ALUMBRADO EXTERIOR XLPE 0,6/1kV (2x2.5)mm2Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 saitec . erm%r;%%&;ugmom
A134 0.08 +D5.C4-XA ALUMBRADO ASEOS XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 P — R—
REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
P1686-SR-PCT-P230102-V01 4-STM-21-319-A
£ Tk skl trembide cares ESCALA ORIGNAL THULG DEL PROYECTO. Tl b pLAND ot
TN PCCEICTCRZI |1 T e A Aot e
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA ORI VATENDA Y TRANBPORTES NSPECCION 1 DIRECCION DEL PROVECTO ESCALA GRATICA 2 Sque 3




OHARRAK:
NOTAS:
INTERCONEXIONES +D1: CELDAS DE 30 kv
C1: CELDA N°1 ENTRADA DE LINEA
N° CIRCUITO PO{EV’;')C'A ORIGEN DESTINO Pt SECCION (mm?) LO’Z'n?t'ST)UD RUTADO CONDUCCIONES 2. CELDA N°2 ENTRADA DE LINEA
GO0 B ALUNE A0 SUER2A C3: CELDA N°3 SECCIONAMIENTO
A136 0.50 +D5.C4-XA ALUMBRADO RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2 Cu + T ; RESERVA C4: CELDA N°4 MEDIDA
A137 0.50 +D5.C4-XA ALUMBRADO RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm? Cu + T - RESERVA C5: CELDANS S.A.
A138 0.50 +D5.C4-XA ALUMBRADO RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T - RESERVA C6: CELDA N°6 RECTIFICADOR 1
F150 3.68 +D3.C4-XC TOMAS DE CORRIENTE MONOFASICA. LINEA 1| XLPE 0,6/1kV (2x4) mm2Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 C7: CELDA N°7 RECTIFICADOR 2
F151 3.68 +D3.C4-XC TOMAS DE CORRIENTE MONOFASICA. LINEA 2| XLPE 0,6/1kV (2x4) mm? Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3
F152 7.88 +D3.C4-XC TOMAS DE CORRIENTE TRIFASICA XLPE 0,6/1kV |  (3x4) mm2Cu +4 mm? + T 25 BANDEJA NIVEL 3
F153 7.88 +D3.C4-XC TOMAS RESERVA XLPE 0,6/1KV |  (3x4) mm2Cu + 4 mm? + T - RESERVA +D3: CELDAS DE LINEA 3 kV
F154 10.50 +D3.C4-XC TOMAS RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x16) mm? Cu + T - RESERVA C1: CELDA N1 ENTRADA DE LINEA
F155 10.50 +D3.C4-XC TOMAS RESERVA XLPE 0,6/1kV (2x16) mm? Cu + T - RESERVA C2: CELDABYPASS
F160 0.05 +D3.C4-XC ALIMENTACION A CONTROL DE CUADRO | XLPE 0,6/1kV (2x2.5) mm2Cu + T 50 BANDEJA NIVEL 3 C3: CELDALINEA 1
CONEXIONES CELDAS TRANS. FILTROS C4: CELDA LINEA 2
ACOMO1 - CENTRO TRANSFORMACION CIA. CELDAS ACOMETIDA COMPANIA L1 AL 18/30 kV 3(1x240) mm? ENTUBADO EN ZANJA / BANDEJA NIVEL 1 C5: CELDA BYPASS MANUAL
ACOMO02 - CENTRO TRANSFORMACION CIA. CELDAS ACOMETIDA COMPARIA L2 AL 18/30 kV 3(1x240) mm? ENTUBADO EN ZANJA / BANDEJA NIVEL 1
01-01 - CELDAS ACOMETIDA COMPARIA L1 | D1C1 CELDA N°1 DE ENTRADA DE LINEA | AL 18/30 kV 3(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 1
02-02 - CELDAS ACOMETIDA COMPARIA L2 |  D1C2 CELDA N°2 DE ENTRADA DE LINEA | AL 18/30 kV 3(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 1 +D4: CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA
03-03 - D1C5 CELDA SA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES | Cu 18/30 kV 3(1x120) mm? BANDEJA NIVEL 1 C1: CELDAN®1 GRUPO RECTIFICADOR 1
04-04 - SECUNDARIO TRAFO SSAA CUADRO 187 Cu 0.6/1 kV 3(1x150)+1x70 mm? BANDEJA NIVEL 3 C2: CELDA N°2 GRUPO RECTIFICADOR 2
05-05 - D1C6 CELDA GRUPO 1 TRANSFORMADOR 1 Cu 18/30 kV 3(1x120) mm? BANDEJA NIVEL 1 C4: CELDA N°4 BYPASS
06-06 - D1C7 CELDA GRUPO 2 TRANSFORMADOR 2 Cu 18/30 kV 3(1x120) mm? BANDEJA NIVEL 1 C5: CELDA N°5 RETORNOS
07-07 - CUADRO DE BAJA TENSION D3C1 CELDA DE ENTRADA DE LINEA 3kV Cu 0.6/1 kV 3(1x150)+1x70 mm? BANDEJA NIVEL 3 C6: CELDA N°6 FEEDER 1
08-08 - 1° Y 2° SECUNDARIO DE TRAFO 1 D4C1 RECTIFICADOR 1 Cu 1.8/3 kV 2x(3(2(1150mm2))) BANDEJA NIVEL 2 C7: CELDA N°7 FEEDER 2
09-09 - 1°Y 2° SECUNDARIO DE TRAFO 2 D4C2 RECTIFICADOR 2 Cu 1.8/3 kV 2x(3(2(1150mm?)) BANDEJA NIVEL 2
10-10 - D4C1 RECTIFICADOR 1 BOBINA DE ALISAMIENTO 1 Cu 1.8/3 kV 8x(1x240mm?) BANDEJA NIVEL 1 +D5: CUADROS DE BAJA TENSION
11-11 - D4C2 RECTIFICADOR 2 BOBINA DE ALISAMIENTO 2 Cu 1.8/3 kV 8x(1x240mm?) BANDEJA NIVEL 1 1 COBT
12-12 - D4C4 BYPASS FILTRO DE ARMONICOS Cu 1.8/3kV 2(2(1x150)) mm? BANDEJA NIVEL 1 ’ 2 CUADRO 110/24Vec
13-13 - D4C6 CELDA FEEDER 1 SF1 Cu 1.8/3 KV 2(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 2 + CANALIZACION
14-14 - D4C7 CELDA FEEDER 2 SF2 Cu 1.8/3kV 2(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 2 + CANALIZACION C3: CUADRO ESENCIALES 230V
15-15 - D4C8 CELDA FEEDER 3 (RESERVA) SF3 (RESERVA) Cu 1.8/3kV 2(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 2 + CANALIZACION C4: CUADRO FUERZA Y ALUMBRADO
16-16 - D4C9 CELDA FEEDER 4 (RESERVA) SF4 (RESERVA) Cu 1.8/3 kV 2(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 2 + CANALIZACION
17-17 - CARRIL 1Y 2 D4C5 RETORNOS Cu 0.6/1 kV 4(1x240) mm? BANDEJA NIVEL 1 + CANALIZACION
18-18 ] EMPALME D3C3 CELDA DE ENTRADA DE LINEA3KV | Cu 18/30 kV 2x35 mm? BANDEJA NIVEL 2 + CANALIZACION +D6: CUADRO TELEMANDO DE SECC
19-19 - EMPALME D3C4 CELDA DE ENTRADA DE LINEA3KV | Cu 18/30 kV 2x35 mm? BANDEJA NIVEL 2 + CANALIZACION
20-20 ] TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES| ~ REGISTRO TIERRA NEUTRO DEL TRAFO | Cu 0.6/1 KV 1x95 mm? BANDEJA NIVEL 1 + CANALIZACION
V01 PROYECTO / PRIMERA EMISION DIC. 21| SAITEC | ETS
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA [NOMBREJCOMP.| OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES
AHOLKULARIA / CONSULTOR INGENIARI EGILEA
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REFERENCIA CONSULTOR REFERENCIA
P1686-SR-PCT-P230103-V01 4-STM-21-320-A
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EUSKO JAURLARITZA ¢ H‘E. 7 G OB l ERNO VASCO (DINVA;)/E e — MALTZAGAKO TRAKZIOKO AZPIESTAZIO EL[EKTRII’(OAREN ERAIKUNTZIA PROIEKTUA. LISTA DE CABLES .
LURRALDE PLANGINTZA, -} DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE TRACCION DE MALTZAGA ORRIA /HOJA
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO ESCALA GRAFICA 3 Sigue FIN
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